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１ 本質問回答･意見は､平成２１年６月３０日(火)から７月７日(火)までに受け付けた京都大

学（桂）総合研究棟Ⅲ（物理系）等施設整備事業の要求水準書（案）に関する質問及び意

見を項目順に整理するとともに､質問にあってはその回答を付したものです。 

２ 質問及び意見の内容は､質問者及び意見者の記載のとおりとしています。ただし､項目及び

記載位置については､大学で整理していますので注意してください。 

３ なお､本回答は､現時点での大学の考え方を示すものであり､今後変更する可能性があります

ので注意してください。 終的には､入札説明書等に基づいてください。 



 (１)

 

京都大学（桂）総合研究棟Ⅲ（物理系）等施設整備事業 要求水準書(案)に関する質問回答 

＜要求水準書（案）本文＞ 
 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

1 1
参考案を提示

する趣旨 
2 1 4    

【資料３】で表現されたプ

ランは「基本的には本施設

において‥（中略）‥要望

を満足した」とあります

が、【別表１－１】各エリ

アの要求水準の記載内容と

相違する部分については、

【資料３】を優先すると考

えてよろしいですか。 

また、建築基準法等に対す

る法適合性の検証は、済ま

せられていると解してよろ

しいですか。 

ご質問の前段について、原

則として、【別表１－１】

を優先するものとします。 

ご質問の後段について、建

築基準法をはじめとする関

連法令及び条例等との適合

性については、入札参加者

の責任でもって行ってくだ

さい。 

2 2
参考案を提示

する趣旨 
2 1 4    

電子顕微鏡など有感振動以

下の振動でも機器性能に影

響するような機器はござい

ませんか？ある場合は室名

と振動許容値をご教示願い

ます。 

また、それらの嫌震機器は

振動発生源（振とう機・遠

心分離機など）と平面的に

離隔された計画と解釈して

よろしいですか？ 

ご質問の前段について、有

感振動以下の振動でも機器

性能に影響するような場合

は、機器側で対応する予定

です。 

ご質問の後段について、上

記のような対応をする予定

ですが、原則として、嫌震

機器は振動発生源と平面的

に離隔した計画としていま

す。 

3  施設整備業務 3 2 1 1 3  

建設予定地内に地中障害物

（旧建物の躯体や杭等）が

有る場合には、資料（旧設

計図等）を御提示下さい。 

事業計画地内に地中障害物

（旧建物の躯体や杭等）は

ありません。 

4  
適用基準等・

設備 
4 2 3 4 4  

文部科学省電気設備工事設

計資料および同機械設備工

事設計資料は市販されてお

らず、ｗｅｂ上にも無いよ

うですが配布していただく

か若しくは購入先またはｗ

ｅｂ上での閲覧可能場所を

ご教示願えないでしょう

か。 

入札参加者の事前の申込み

により、大学の契約担当事

務窓口において閲覧（必要

個所の複写等を含む。）で

きるようにします。 

5  
適用基準等・

その他 
5 2 3 6   

その他で示されている以外

に京都大学で独自に定めて

いる仕様書類はないものと

考えてよろしいでしょう

か。 

入札説明書等において提示

します。 

6  敷地面積 5 2 4 2   「Ｃクラスター５７，９４ 入札説明書等において提示



 (２)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

２㎡（本施設の敷地）」と

あります。 

Ｃクラスターの敷地の測量

図（座標等）がありました

ら、お示しください。 

します。 

7  敷地隣接道路 5 2 4 3   

「敷地隣接道路：京都市道

１００号線」とあります。 

これは、Ｃクラスター敷地

の周囲にある道路全てと考

えてよろしいでしょうか。 

東側の敷地隣接道路は、京

都市道１０１号線です。 

8  延べ面積 6 2 5 1 1  

想定延べ面積として表の記

載がありますが、平成２１

年３月２４日公表の実施方

針Ｐ１９ ４（２）１）の

計画概要記載の表と若干異

なります。階の考え方や構

成は今回公表の表が優先す

るという理解でよろしいで

しょうか。 

お考えのとおりですが、

終的には、入札説明書等に

おいて提示します。 

9  構造 6 2 5 1 3  

「入札参加者の提案とす

る。」と記載されています

が、要求水準書１１項１３

行目には「総合研究棟Ⅲに

ついては、プレキャストプ

レストレストコンクリート

（ＰＣａＰＣ）構造を基本

構造とする。」とありま

す。「入札参加者の提案と

する。」が正しいと考えて

よろしいでしょうか。 

「構造：入札参加者の提案

とする。」を「構造：プレ

キャストプレストレストコ

ンクリート（ＰＣａＰＣ）

構造を基本とするが、詳細

については、入札参加者の

提案とする。」に変更しま

す。 

10  所有区分 7 2 5 3 2  

ＢＯＴ部分に関する光熱水

費は事業者の負担という理

解でよろしいのでしょう

か。その場合の、負担方法

をご教授下さい。 

ＢＯＴ方式部分、ＢＴＯ方

式部分及びこれらの共用部

分の光熱水費については、

入札説明書等に特記がない

限り、大学の負担としま

す。ちなみに、現段階で

は、レンタルラボ部分は入

居者の負担、事業者に提供

する予定の施設管理室部分

は事業者の負担、事業者の

附帯事業部分は事業者の負

担とする予定です。詳細に

ついては、入札説明書等に

おいて提示します。 

11  所有区分 7 2 5 3 2  

本施設は、貴大学の所有す

るＢＴＯ部分と事業者の所

有するＢＯＴ部分の区分所

ＢＯＴ方式部分、ＢＴＯ方

式部分及びこれらの共用部

分の光熱水費については、



 (３)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

有建物であることは理解し

ております。そこで、全体

共用部分に関する光熱水費

は、貴大学と事業者の持分

割合による負担という理解

でよろしいのでしょうか。 

入札説明書等に特記がない

限り、大学の負担としま

す。ちなみに、現段階で

は、レンタルラボ部分は入

居者の負担、事業者に提供

する予定の施設管理室部分

は事業者の負担、事業者の

附帯事業部分は事業者の負

担とする予定です。詳細に

ついては、入札説明書等に

おいて提示します。 

12  所有区分 7 2 5 3 2  

所有区分として区分所有建

物を前提とする記載があり

ますが、管理規約や使用細

則の作成は大学側が事業者

と協議の上で作成するとい

う理解でよろしいでしょう

か。また、当然に外壁や屋

上等の共有部分は床面積に

よる持分割合となり、突発

的な修繕が必要な場合も当

該持分割合にて双方が負担

するという理解でよろしい

でしょうか。 

ご質問の前段について、建

物の区分所有に準拠した管

理規約や使用細則について

は、事業者の提案に基づ

き、大学と事業者で協議す

るものとし、 終的には大

学が定める予定です。 

ご質問の後段について、原

則的にはお考えのとおりで

すが、詳細については、入

札説明書等（特に事業契約

書（案））において提示し

ます。 

13  
周辺環境への

配慮 
7 2 6 1 2 ④ 

「周辺道路の高低差に合わ

せて、建物の高さを抑え、

景観に配慮する」とありま

す。周辺道路の高低差のわ

かる測量図があればお示し

ください。 

入札説明書等において提示

します。なお、このことに

ついては、【資料５】につ

いても、十分に配慮してく

ださい。 

14  
実験用サービ

ス動線の確保 
7 2 6 1 3 ① 

「大型車両の搬入と回転ス

ペースに配慮」とありま

す。具体的に何トン車両に

よるサービス動線を配慮し

たらよろしいでしょうか。 

２～４トンの車両を予定し

ています。 

15  
地球環境保護

への配慮 
8 2 6 2 4  

「施設の計画に当たって

は、窒素酸化物や硫黄酸化

物等の周辺環境への排出に

よる大気汚染防止など、地

域環境保全に配慮し、・・

・二酸化炭素排出の少ない

設備の導入を優先する・・

・」とありますが、当該施

設に設置するべき熱源に

は、現地で窒素酸化物・硫

黄酸化物を排出する燃焼方

式の機器を極力回避し、電

入札説明書等（特に要求水

準書）の規定によるものと

し、これ以外の条件につい

ては、施設の利用形態等を

勘案し、 適な機器を選定

するものとします。 



 (４)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

動機駆動方式の高効率ヒー

トポンプ機器などの採用が

適であると理解いたしま

すが、よろしいでしょう

か。 

16  
建築計画にお

ける基本的要

件 

8 2 6 6   

要求水準書（案）Ｐ．２に

は「別に示す【資料３】

は、（中略）基本的には本

施設において教育研究を行

う大学教員、学生及び大学

関係者（以下「利用者」と

いう）の要望を満足した形

となっている」とあります

が、【資料３】で表現され

た プ ラ ン 及 び 面 積 と

「（６）建築計画における

基本的要件」の記載内容と

が相違する部分について

は、【資料３】を優先する

と考えてよろしいですか。 

原則として、要求水準書の

本文を優先するものとしま

す。【資料３】は、要求水

準書の本文、別表、【資料

３】以外の資料を補完する

ものとします。 

17  配置計画 8 2 6 6 1 ① 

本事業建物の位置（総合研

究棟Ⅴとの離隔距離、柱芯

位置など）を想定されてい

れば、ご教示願います。 

本施設の位置は、大学が提

示する関連資料等を参考に

し、建築基準法をはじめと

する関連法令及び条例等を

遵守して、入札参加者で判

断してください。 

18  配置計画 9 2 6 6 1 ③ 

Ｃクラスターのサブ入口に

ついて具体的に示された資

料を御提示ください。 

「Ｃクラスターのサブ入

口」とは、京都市道１００

号線から入る、Ｃクラスタ

ーの敷地南側の入口のこと

です。 

19  
平面・動線計

画 
9 2 6 6 2 ② 

「サービスヤードの東側取

り合い部分については、管

理上車両の通行は避ける」

とありますが、敷地東側道

路からの車両アクセスは不

可という意味でしょうか。

「東側取り合い部分」を明

示願います。 

サービスヤードの東側取り

合い部分については、車両

の回転スペースの確保のみ

とし、東側の敷地隣接道路

からの車両アクセスは設け

ないものとします。車両ア

クセスは、西側（一部南

側）からとしてください。 

20  
平面・動線計

画 
9 2 6 6 2 ⑤ 

「各既整備建物との動線に

配慮した計画」とあります

が、本事業建物のＢ２階レ

ベルで、総合研究棟Ⅴの車

両通路（【資料１－４】総

合研究棟Ⅴ平面図１に記

載）に接続する車路を整備

すると考えてよろしいでし

お考えのとおりです。 



 (５)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

ょうか。 

21  
平面・動線計

画 
9 2 6 6 2 ⑩ 

【資料９】は、【資料８】

と読み替えてよろしいでし

ょうか。 

当該部分の【資料９】を

【資料８】に変更します。 

22  
平面・動線計

画 
9 2 6 6 2 ⑬ 

適切な間隔で緊急シャワー

および洗顔器を設けるとあ

りますが「適切な間隔」に

ついて具体的にご教示願え

ないでしょうか。 

原則として、実験系の各棟

の各階に１箇所以上を想定

しています。 

23  
平面・動線計

画 
9 2 6 6 2 ⑭ 

危険物保管庫の設置が明示

されていますが、保管する

危険物の品名（危険物分

類）、数量を明示下さい。 

入札説明書等において提示

します。 

24  
平面・動線計

画 
9 2 6 6 2 ⑭ 

総合研究棟Ⅲで計画されて

いる危険物の分類と保管量

をご教示下さい。また、そ

の量は、Ｃクラスター全体

で保管できるよう調整済み

と考えてよろしいでしょう

か。 

入札説明書等において提示

します。 

25  
平面・動線計

画 
9 2 6 6 2 ⑭ 

危険物庫に保管される危険

物の種類・容量についてご

教示願えないでしょうか。 

入札説明書等において提示

します。 

26  
平面・動線計

画 
9 2 6 6 2 ⑭ 

「プロムナード近辺の法

面」とあります。このプロ

ムナードとはヒルトッププ

ロムナードのことと考えて

よろしいでしょうか。違う

のであれば具体的にどの部

分かお示しください。 

お考えのとおりです。 

27  断面計画 10 2 6 6 3 ④ 

Ｂ１階床レベルＴＰ１４

１．０ｍＢ２階床レベルＴ

Ｐ＋１３６．０ｍとありま

すが、階高６．０ｍと矛盾

します。Ｂ２階床レベルを

ＴＰ＋１３５．０ｍと読み

替えるべきでしょうか。ま

た、これに伴いＢ３階床レ

ベルをＴＰ＋１２９．０ｍ

と読み替えるべきでしょう

か。 

お考えのとおりですが、詳

細については、入札説明書

等において提示します。 

28  断面計画 10 2 6 6 3 ④ 

Ｂ２階階高６．０ｍの時、

Ｂ１階床レベルはＴＰ＋１

４２．０ｍではないでしょ

うか。 

Ｂ１階床レベルＴＰ＋１４

１．０ｍ、Ｂ２階床レベル

ＴＰ＋１３５．０ｍ、Ｂ３

階床レベルＴＰ＋１２９．

０ｍとしますが、詳細につ



 (６)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

いては、入札説明書等にお

いて提示します。 

29  内装計画 10 2 6 6 4 ⑤ 

「既存実験装置の移転、移

設、復元」に伴う室内取り

合い部分の加工・補修・隙

間処理等は、大学側で行う

との理解でよろしいです

か。 

お考えのとおりですが、本

施設の建設期間中であっ

て、事業者の作業量の増加

が軽微な範囲（例えば、事

業者の作業と同時に行うの

が妥当で、その量が軽微な

場合など。）については、

可能な限り協力をお願いし

ます。 

30  内装計画 10 2 6 6 4 ⑤ 

実験装置の基礎は本業務と

の記載がありますがどの実

験機器に対して基礎が必要

かご教示願えないでしょう

か。 

入札説明書等において提示

します。 

31  内装計画 10 2 6 6 4 ⑥ 

「居室間の遮音は必要に応

じて」とありますが、判断

基準として、日本建築学会

の「室間平均音圧レベル差

に関する適用等級」（出典

：「建築物の遮音性能基準

と設計指針」）における等

級等がありましたら、お示

し下さい。 

日本建築学会の「室間平均

音圧レベル差に関する適用

等級」（出典：「建築物の

遮 音 性 能 基 準 と 設 計 指

針」）を判断基準とし、同

指針にて「教室間」とされ

ている部分を「研究室また

は実験室間」と読み替える

ものとします。 

32  内装計画 10 2 6 6 4 ⑥ 

日本建築学会の「室間平均

音圧レベル差に関する適用

等級」（出典：「建築物の

遮 音 性 能 基 準 と 設 計 指

針」）を判断基準とする場

合、同指針にて「教室間」

とされている部分を、「研

究室または実験室間」と読

替えてよろしいですか。 

お考えのとおりです。 

33  内装計画 10 2 6 6 4 ⑥ 

実験室等で特に遮音性能を

要求される室があれば、ご

教示願います。 

【別表１－１】の「(b)建築

関係」によるものとしま

す。 

34  内装計画 10 2 6 6 4 ⑥ 

各室の許容騒音値について

ご教示願えないでしょう

か。 

日本建築学会の「室間平均

音圧レベル差に関する適用

等級」（出典：「建築物の

遮 音 性 能 基 準 と 設 計 指

針」）を判断基準とし、同

指針にて「教室間」とされ

ている部分を「研究室また

は実験室間」と読み替える

ものとします。 



 (７)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

35  

Ｃクラスター

の建築物につ

いての京都市

及び近隣協議

事項 

10 2 6 6 6 ① ｱ

本工事用地東側の外周道路

の通行止めについて、近隣

住民との協議経過・取り決

めなどをご教示下さい。 

当該外周道路は市道である

ため、京都市との協議が必

要となります。今後、事業

の進捗にあわせて、市当局

等をはじめとする関係者と

協議を重ねていく予定で

す。 

36  

Ｃクラスター

の建築物につ

いての京都市

及び近隣協議

事項 

10 2 6 6 6 ① ｱ

本工事用地東側の外周道路

の通行止めについて、通行

止めの開通時期をご教示下

さい。 

当該外周道路は市道である

ため、京都市との協議が必

要となります。今後、事業

の進捗にあわせて、市当局

等をはじめとする関係者と

協議を重ねていく予定で

す。 

37  

Ｃクラスター

の建築物につ

いての京都市

及び近隣協議

事項 

10 2 6 6 6 ① ｱ

本工事用地東側の外周道路

の通行止めについて、バリ

ケード撤去については、本

事業範囲に含まれないと考

えてよろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 

38  

Ｃクラスター

の建築物につ

いての京都市

及び近隣協議

事項 

10 2 6 6 6 ① ｱ

近隣住民に対して説明され

た総合研究等Ⅲの高さ、外

観形状、色彩計画及び建物

配置をご教授下さい。 

【資料５】によるものとし

ます。 

39  

Ｃクラスター

の建築物につ

いての京都市

及び近隣協議

事項 

10 2 6 6 6 ② ｱ

「法令上、総合研究棟Ⅲ、

総合研究棟Ⅳ、総合研究棟

Ⅴは一棟となるように設計

すること。」とあります。

各棟を渡り廊下等でつなぐ

ことと解釈してよろしいで

しょうか。 

総合研究棟Ⅲ、総合研究棟

Ⅳ、総合研究棟Ⅴが一棟と

なる設計について、建築基

準法をはじめとする関連法

令及び条例等を遵守し、関

係諸官庁と協議により決め

るものとします。なお、事

業者の当該協議について、

大学は協力するものとしま

す。 

40  

Ｃクラスター

の建築物につ

いての京都市

及び近隣協議

事項 

10 2 6 6 6 ② ｲ

「既整備建物に対して、遡

及措置が発生しないよう

な」とありますが、関係官

庁とのこれまでの協議経緯

があれば、開示願います。 

既整備建物に遡及措置が発

生しない設計について、建

築基準法をはじめとする関

連法令及び条例等を遵守

し、関係諸官庁と協議によ

り決めるものとします。な

お、事業者の当該協議につ

いて、大学は協力するもの

とします。なお、質問番号

４２の回答も参照してくだ

さい。 

41  
Ｃクラスター

の建築物につ
10 2 6 6 6 ② ｲ

「既整備建物に対して、遡

及措置が発生しないよう

既整備建物に遡及措置が発

生しない設計について、建



 (８)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

いての京都市

及び近隣協議

事項 

な」とありますが、特に構

造関連規定の遡及に関して

は、既整備建物が現行法規

に適合している旨の証明

を、本事業の建築確認申請

の際に求められると思われ

ますので、判断材料となる

資料の開示をお願いいたし

ます。 

築基準法をはじめとする関

連法令及び条例等を遵守

し、関係諸官庁と協議によ

り決めるものとします。な

お、事業者の当該協議につ

いて、大学は協力するもの

とします。なお、質問番号

４２の回答も参照してくだ

さい。 

42  

Ｃクラスター

の建築物につ

いての京都市

及び近隣協議

事項 

10 2 6 6 6 ② ｲ

要求水準書（案）通りの計

画であれば、遡及措置は発

生しないと考えてよろしい

でしょうか。 

原則としてお考えのとおり

ですが、既整備建物に遡及

措置が発生しない設計につ

いて、建築基準法をはじめ

とする関連法令及び条例等

を遵守し、関係諸官庁と協

議により決めるものとしま

す。なお、事業者の当該協

議について、大学は協力す

るものとします。また、事

業者に明らかな帰責事由が

ない場合であって、既整備

建物に遡及措置が発生した

場合には、当該遡及に係る

増加費用は、大学の負担と

します。 

43  

Ｃクラスター

の建築物につ

いての京都市

及び近隣協議

事項 

10 2 6 6 6 ② ｲ

「法令上、既整備建物（総

合研究棟Ⅳ・Ⅴ）に対し

て、遡及措置が発生しない

ような計画を行うこと」と

あります。既成備建物の法

的取り扱いのわかる資料、

確認申請の検査済書等お示

しいただける資料があれば

御提示ください。 

既整備建物に遡及措置が発

生しない設計について、建

築基準法をはじめとする関

連法令及び条例等を遵守

し、関係諸官庁と協議によ

り決めるものとします。な

お、事業者の当該協議につ

いて、大学は協力するもの

とします。なお、質問番号

４２の回答も参照してくだ

さい。 

44  

Ｃクラスター

の建築物につ

いての京都市

及び近隣協議

事項 

11 2 6 6 6 ② ｸ

「総合研究棟Ⅲの３階北面

に設けること」とあります

が、関係官庁とのこれまで

の協議経緯があれば、開示

願います。 

非常用進入口の設置につい

て、建築基準法をはじめと

する関連法令及び条例等を

遵守し、関係諸官庁と協議

により決めるものとしま

す。なお、事業者の当該協

議について、大学は協力す

るものとします。 

45  
構造計画にお

ける基本的要

件 

11 2 6 7 1 ① 

「プレキャストプレストレ

ストコンクリート（ＰＣａ

ＰＣ）構造を基本構造とす

要求水準書（案）６頁の

「構造：入札参加者の提案

とする。」を「構造：プレ



 (９)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

る」と記載されています

が、（６）ページには「構

造：入札者の提案とする」

と記載されています。どち

らが正しいのでしょうか。 

キャストプレストレストコ

ンクリート（ＰＣａＰＣ）

構造を基本とするが、詳細

については、入札参加者の

提案とする。」に変更しま

す。 

46  
構造計画にお

ける基本的要

件 

11 2 6 7 1 ① 

ＰＣａＰＣ構造を基本構造

とするとありますが、それ

以外の構造を採用する場

合、どの範囲まで許されま

すか。 

要求水準書（案）６頁の

「構造：入札参加者の提案

とする。」を「構造：プレ

キャストプレストレストコ

ンクリート（ＰＣａＰＣ）

構造を基本とするが、詳細

については、入札参加者の

提案とする。」に変更しま

す。ご質問については、上

記の変更に基づき、入札参

加者の判断によるものとし

ます。 

47  
構造計画にお

ける基本的要

件 

11 2 6 7 
1 

2 

③ 

① 

大地震後も構造体の大きな

補修を行うことなく建物を

使用できることを目標とす

るために、地震力を１．２

５倍することで必要かつ十

分と考えてよいでしょう

か。 

関連法令等を遵守するとと

もに、文部科学省建築構造

設計指針を適用するものと

します。 

48  
建築設備の耐

震安全性の確

保 

11 2 6 7 4  

建築設備の各設備について

耐震グレードをご教示願え

ないでしょうか。 

建設大臣官房官庁営繕部監

修官公庁の総合耐震計画基

準を適用するものとしま

す。 

49  
設備計画にお

ける基本的要

件 

13 2 6 8 1 ⑧ 

設備機器等について、「適

切な耐震措置」の具体的基

準をご提示ください。 

建設大臣官房官庁営繕部監

修官公庁の総合耐震計画基

準を適用するものとしま

す。 

50  
設備計画にお

ける基本的要

件 

13 2 6 8 1 ⑨ 

本事業範囲外の実験装置や

付帯設備等との設備接続に

おいて、１次側室内端部

（コンセント、手元開閉

器、分電盤、給水管・配水

管・ガス管・排気口等立上

がり）以降の接続工事は、

本事業範囲外との理解でよ

ろしいですか。 

お考えのとおりです。 

51  建物管理方式 13 2 6 8 2 ② ｱ

ＥＭセンターに設置されて

いる既設中央監視装置を新

設しなければならないので

しょうか。もしくは既設中

央監視装置にＣクラスター

要求水準書（案）２１頁の

「テ火災報知設備」を参照

してください。 



 (１０)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

防災センターの中央監視装

置からの信号を送れればよ

いのでしょうか。 

52  建物管理方式 13 2 6 8 2 ② ｱ

警報発報時は、ＥＭセンタ

ーの要員にて対応するとい

う理解でよろしいのでしょ

うか。 

防災センターの要員で対応

します。 

53  建物管理方式 13 2 6 8 2 ② ｱ

ＥＭセンターの要員の要員

体制、勤務時間及び業務内

容をご教授下さい。また、

ＥＭセンターの要員は２４

時間勤務されているのでし

ょうか。 

要員体制及び勤務時間は、

８:００～１７:３０は４名

以上、１７:３０～８:００

は２名以上です。主な業務

は、自家用電気工作物・自

家給水設備等の保全及び建

物等構内の維持管理です。 

54  建物管理方式 13 2 6 8 2 ② ｱ a

桂団地全体の電力設備、動

力設備、画像設備、入出退

管理をＥＭセンター中央監

視にて行うと有りますが、

ＥＭセンターの既設中央監

視設備の詳細仕様、図面を

提示下さい。 

入札参加者の事前の申込み

により、大学の契約担当事

務窓口において閲覧（必要

個所の複写等を含む。）で

きるようにします。 

55  建物管理方式 13 2 6 8 2 ② ｱ a

ＥＭセンターの既設中央監

視盤の仕様・図面等詳細に

ついてご教示願えないでし

ょうか。 

入札参加者の事前の申込み

により、大学の契約担当事

務窓口において閲覧（必要

個所の複写等を含む。）で

きるようにします。 

56  建物管理方式 13 2 6 8 2 ② ｱ a

「本建物もこの中央監視装

置に接続し」とあるが、既

存Ｃクラスター防災センタ

ーとＥＭセンター中央監視

室の２箇所それぞれで、総

合研究棟Ⅲ、総合研究棟

Ⅴ、福利保健管理棟の３棟

の集中監視ができると理解

してよろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 

57  建物管理方式 13 2 6 8 2 ② ｱ b

既存防災センターとの表現

がありますが、これはＣク

ラスターの既存防災センタ

ーを示すものと理解してよ

ろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 

58  建物管理方式 13 2 6 8 2 ② ｱ b

既存防災センターはａでい

うＣクラスター防災センタ

ーを指し示すものと考えて

よろしいでしょうか（以降

の「既設防災センター」に

ついて共通質疑）。また、

ご質問の前段について、お

考えのとおりです。既存防

災センターとは、Ｃクラス

ターの既存防災センターの

ことです。 

ご質問の後段について、機



 (１１)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

機械室新設管理控室という

のは今回の建物の機械室の

一部に管理控室を設けると

解釈してよろしいでしょう

か（以降の「機械室新設管

理控室」について共通質

疑） 

械室新設管理控室とは、総

合研究棟Ⅴの既存防災セン

ターの隣の機械室に、本事

業の事業範囲により改修新

設する控室のことです。 

59  建物管理方式 13 2 6 8 2 ② ｱ c

機械室新設管理控室とは、

総合研究棟Ⅲ以外に設置さ

れると理解してよろしいで

しょうか。 

機械室新設管理控室とは、

総合研究棟Ⅴの既存防災セ

ンターの隣の機械室に、本

事業の事業範囲により改修

新設する控室のことです。 

60  建物管理方式 13 2 6 8 2 ② ｱ c

機械室新設管理控室へ既設

中央監視装置を移設すると

ありますが、既設中央監視

装置の詳細仕様、設計図

面、施工図面を明示下さ

い。 

入札参加者の事前の申込み

により、大学の契約担当事

務窓口において閲覧（必要

個所の複写等を含む。）で

きるようにします。 

61  建物管理方式 13 2 6 8 2 ② ｱ c

総合研究棟Ⅲの防災監視設

備はＣクラスター防災セン

ターに設置し、中央監視設

備は機械室新設管理控室に

設置するものと考えてよろ

しいでしょうか。 

入札説明書等において提示

します。 

62  建物管理方式 13 2 6 8 2 ② ｱ c

「機械室新設管理控室」

は、中央監視室に相当する

ものと類推されますが、必

要防災設備を明示下さい。

また、既存建屋内に設置す

る場合、当該部分の建築

図、設備図の竣工図、施工

図を明示下さい。 

ご質問の前段について、ト

イレ呼出表示、機械警備、

照明集中リモコンスイッチ

等を想定しています。 

ご質問の後段について、入

札参加者の事前の申込みに

より、大学の契約担当事務

窓口において閲覧（必要個

所の複写等を含む。）でき

るようにします。 

63  建物管理方式 13 2 6 8 2 ② ｱ c

既設防災センターにある既

設中央監視装置の仕様・図

面等詳細についてご教示願

えないでしょうか。 

入札参加者の事前の申込み

により、大学の契約担当事

務窓口において閲覧（必要

個所の複写等を含む。）で

きるようにします。 

64  建物管理方式 13 2 6 8 2 ② ｱ c

機械室新設管理控室へ既設

中央監視装置を移設すると

あるが、機械室新設管理控

室の場所について、総合研

究棟Ⅲの内部なのか、Ｃク

ラスター防災センター付近

なのか、具体的にご教示願

えないでしょうか。 

機械室新設管理控室とは、

総合研究棟Ⅴの既存防災セ

ンターの隣の機械室に、本

事業の事業範囲により改修

新設する控室のことです。 



 (１２)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

65  建物管理方式 13 2 6 8 2 ② ｳ b

「夜間においても機械警備

を行う体制とする」とあり

ますが、既存の総合研究棟

Ⅳ・Ⅴで導入されている機

械警備と連携を図る必要は

ないという理解でよろしい

でしょうか。 

お考えのとおりです。 

66  照明設備 14 2 6 8 3 ① ｱ a ⅶ

ＣＥＣ／Ｌの提出時期は実

施設計時点で良いものと考

えてよろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 

67  照明設備 14 2 6 8 3 ① ｱ c ⅰ

「ＬＥＤの採用を計画す

る」とありますが、採用範

囲は提案によるものとして

よろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 

68  照明設備 14 2 6 8 3 ① ｱ c ⅰ

直管主照明のＬＥＤとＨｆ

蛍光灯の使い分けの判断基

準についてご教示願えない

でしょうか。 

入札参加者の提案によるも

のとします。 

69  照明設備 14 2 6 8 3 ① ｱ d ⅱ

「廊下照明は、遅延タイマ

ーによるスケジュール点灯

と人感センサーを使用し、

ちどり点滅とする。」とあ

りますが、タイマーによる

スケジュール点滅部分の廊

下と人感センサーによる点

滅制御の部分の廊下がある

ものと考えてよろしいです

か。また、スケジュール点

滅部分の廊下はちどり点

滅、人感センサーによる点

滅制御はブロック単位と考

えてよろしいですか。 

入札参加者の提案によるも

のとします。 

70  照明設備 15 2 6 8 3 ① ｱ d ⅶ

既設リモコンスイッチを移

設すると有りますが、既設

リモコンスイッチの詳細仕

様を提示下さい。 

入札参加者の事前の申込み

により、大学の契約担当事

務窓口において閲覧（必要

個所の複写等を含む。）で

きるようにします。 

71  
コンセント設

備 
15 2 6 8 3 ① ｲ c ⅰ

コンセントプレートはＳＵ

Ｓ製とありますが一般に言

う新金属プレートのことで

しょうか。また、スイッチ

プレートについても指定が

あれば指示願います。 

配線器具類のプレートにつ

いては、原則としてＳＵＳ

製とします。 

72  幹線設備 16 2 6 8 3 ① ｴ a ⅶ

「既存計量システムに接続

して」との表現があります

が、これは中央監視設備と

ご質問の前段について、Ｃ

クラスター事務室の検針装

置で収集したデータを、Ｅ



 (１３)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

は別のシステムを示すので

しょうか。中央監視システ

ムと別システムの場合、計

量システムの詳細仕様、現

状の監視ポイント数並び

に、本体の設置場所を明示

下さい。 

Ｍセンターの中央監視装置

に取り込んでいます。 

ご質問の後段について、入

札参加者の事前の申込みに

より、大学の契約担当事務

窓口において閲覧（必要個

所の複写等を含む。）でき

るようにします。 

73  幹線設備 16 2 6 8 3 ① ｴ a ⅶ

既存計量システムについて

の仕様・図面等詳細につい

てご教示願えないでしょう

か。 

入札参加者の事前の申込み

により、大学の契約担当事

務窓口において閲覧（必要

個所の複写等を含む。）で

きるようにします。 

74  避雷設備 19 2 6 8 3 ① ｹ a

避雷設備について旧ＪＩＳ

基準の採用は可能でしょう

か。 

新基準によるものとしま

す。 

75  
構内電話及び

構内情報設備 
19 2 6 8 3 ① ｺ

平面図に通信機械室がみあ

たりませんが電気室に付随

して設置するものと考えて

よろしいでしょうか 

入札参加者の提案によるも

のとします。 

76  
構内電話及び

構内情報設備 
19 2 6 8 3 ① ｺ a ⅰ

当該工事範囲は幹線敷設用

ケーブルラック・配管・端

子盤と考えてよろしいでし

ょうか。 

お考えのとおりです。 

77  
構内電話及び

構内情報設備 
19 2 6 8 3 ① ｺ b ⅱ

「情報用光ケーブルをＢク

ラスター総合研究・管理棟

の通信機器室に光成端盤を

増設する」と有りますが、

通信機器室の現状図を明示

下さい。 

入札参加者の事前の申込み

により、大学の契約担当事

務窓口において閲覧（必要

個所の複写等を含む。）で

きるようにします。 

78  情報表示設備 20 2 6 8 3 ① ｼ a

「学内要所に電子掲示板を

設けるための配管を行う」

と有りますが、電子掲示板

設置位置を明示下さい。 

ｂ棟Ｂ１階のロビーを含め

全体で３箇所程度の設置を

想定していますが、設置位

置については、入札参加者

の提案を参考にするものと

します。 

79  警報設備 20 2 6 8 3 ① ｽ a ⅲ

既設表示機の仕様・図面等

詳細についてご教示願えな

いでしょうか。また、既設

表示機を移設するというこ

とは既設防災センターでは

既設分の表示は不要になる

と解釈してよいでしょう

か。 

ご質問の前段について、入

札参加者の事前の申込みに

より、大学の契約担当事務

窓口において閲覧（必要個

所の複写等を含む。）でき

るようにします。 

ご質問の後段について、お

考えのとおりです。なお、

詳細については、入札説明

書等で提示します。 
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

80  
インターホン

設備 
20 2 6 8 3 ① ｾ

要求水準書（案）３７頁の

警備業務において常駐の必

要はないとの記載ですが、

夜間に本施設来館者がある

場合、インターホン設備は

どこに繋がるようなイメー

ジでしょうか。また、ＥＭ

センターに繋がるのであれ

ば、当該センター要員が対

応されるのでしょうか。 

インターホン設備は防災セ

ンターへつなぎ、防災セン

ター要員が対応するものと

します。 

81  
テレビ電波障

害防除設備 
20 2 6 8 3 ① ﾀ c

電波障害対策工事は別途と

するとあるため、３ページ

１（１）６）には電波障害

調査業務及びその対策業務

とありますが、電波障害対

策工事は本事業外という理

解でよろしいでしょうか。 

電波障害調査業務及び対策

業務（工事を含む。）は、

本事事業の事業範囲としま

す。 

82  
監視カメラ設

備 
21 2 6 8 3 ① ﾁ e

既設監視カメラ装置の仕様

・図面等詳細についてご教

示願えないでしょうか。 

入札参加者の事前の申込み

により、大学の契約担当事

務窓口において閲覧（必要

個所の複写等を含む。）で

きるようにします。 

83  防犯設備 21 2 6 8 3 ① ﾂ a

防犯設備にカードロック装

置とありますが、ｐ．３７

の警備業務には機械警備と

あります。ドアセンサー・

人感センサー等が必要な箇

所があればご教示願えない

でしょうか。 

警備業務における機械警備

は、外部から本施設に侵入

されるおそれのある箇所を

対象とし、具体的な設置箇

所、設置方法等について

は、入札参加者の提案によ

るものとします。 

84  火災報知設備 21 2 6 8 3 ① ﾃ a ⅵ

「総合研究棟Ｖ・福利厚生

保健管理棟の自火報代表表

示を全表示に改修する」と

ありますが、総合研究棟Ｖ

・福利厚生保健管理棟の自

火報設備の詳細を明示下さ

い。 

入札参加者の事前の申込み

により、大学の契約担当事

務窓口において閲覧（必要

個所の複写等を含む。）で

きるようにします。 

85  火災報知設備 21 2 6 8 3 ① ﾃ a ⅵ

既設自火報システムについ

て仕様・図面等詳細につい

てご教示願えないでしょう

か。 

入札参加者の事前の申込み

により、大学の契約担当事

務窓口において閲覧（必要

個所の複写等を含む。）で

きるようにします。 

86  中央監視設備 21 2 6 8 3 ① ﾄ a ⅱ

Ｃクラスター防災センター

の既存中央監視設備を移設

するとありますがＣクラス

ター防災センターでは既存

設備についての監視制御が

不要になると解釈してよろ

お考えのとおりです。 
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

しいでしょうか。 

87  検針設備 21 2 6 8 3 ① ﾅ a ⅰ

「既存検針設備」との表現

がありますが、これは中央

監視設備とは別のシステム

を示すのでしょうか。中央

監視システムと別システム

の場合、検針システムの詳

細仕様、現状の監視ポイン

ト数並びに、本体の設置場

所を明示下さい。 

ご質問の前段について、Ｃ

クラスター事務室の検針装

置で収集したデータを、Ｅ

Ｍセンターの中央監視装置

に取り込んでいます。 

ご質問の後段について、入

札参加者の事前の申込みに

より、大学の契約担当事務

窓口において閲覧（必要個

所の複写等を含む。）でき

るようにします。 

88  検針設備 21 2 6 8 3 ① ﾅ a ⅰ

既存検針設備の仕様・図面

等詳細についてご教示願え

ないでしょうか。 

入札参加者の事前の申込み

により、大学の契約担当事

務窓口において閲覧（必要

個所の複写等を含む。）で

きるようにします。 

89  外灯設備 21 2 6 8 3 ① ﾆ b

非常押しボタンは信号をど

こかに送る必要があるかご

教示願えないでしょうか。 

ＥＭセンターセキュリティ

管理室へ送るものとしま

す。 

90  通信機械室 22 2 6 8 3 ① ﾈ b i

「情報ラックの扉を開けた

状態で作業者が作業できる

前面保有スペースを確保す

ること」とありますが、別

表１－２、または別表２に

情報ラックの寸法をご提示

いただけないでしょうか。 

入札説明書等において提示

します。また、情報ラック

の作業スペースとして、前

面に１．５ｍ以上を確保し

てください。 

91  給水設備 22 2 6 8 3 ② ｱ c

給水は総合研究棟Ⅳ地階機

械室から加圧ポンプで供給

とありますが、当該既設水

槽利用に伴う費用負担はど

のように考えればよろしい

でしょうか。（水槽の洗

浄）また、総合研究棟Ⅳか

ら給水を受けることで、当

該棟地階が双方棟（Ⅲ，

Ⅳ）に関連することで、新

たな団地建物関係が発生す

ることになるのでしょう

か。 

ご質問の前段について、既

設水槽の保全業務は、本事

業とは別途に、大学が実施

するものとします、 

ご質問の後段について、建

築基準法上は、総合研究棟

Ⅲ、総合研究棟Ⅳ、総合研

究棟Ⅴは、一棟の建物とな

ります。 

92  給水設備 22 2 6 8 3 ② ｱ c

総合研究棟Ⅳ及びⅤの市水

と井水の使用量が分かる資

料を提示ください。また、

給水ポンプへの電源供給元

と、電力量計量の必要性を

指示下さい。 

ご質問の前段について、入

札参加者の事前の申込みに

より、大学の契約担当事務

窓口において閲覧（必要個

所の複写等を含む。）でき

るようにします。 

ご質問の後段について、給



 (１６)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

水ポンプの電源は、総合研

究棟Ⅳ地階機械室動力盤Ｂ

Ｍ－１の既設ブレーカー

（ＭＣＣＢ２２５ＡＦ／１

２５ＡＴ２ヶ）より電源の

供給が可能であり、その

際、電力量の計測を行うも

のとします。 

93  給湯設備 22 2 6 8 3 ② ｲ a

「局所式及び中央式の選択

については、室の利用形態

等に応じて適切に行うこ

と。」とありますが、いず

れの方式でも、国を挙げて

その普及拡大を推奨してい

るヒートポンプを用いた給

湯機器（例えば、エコキュ

ートなど）での提案も可能

であると理解いたします

が、よろしいでしょうか。 

入札説明書等（特に要求水

準書）の規定によるものと

し、これ以外の条件につい

ては、部屋の利用形態等を

勘案し、 適な機器を選定

するものとします。 

94  排水設備 22 2 6 8 3 ② ｳ a

実験系排水の性質ごととあ

りますが、それぞれの水質

と排水量を提示ください。 

実験系排水は１系統です。

なお、実験系排水とは、基

本的に実験器具等の３次洗

浄水やＲＩ希釈排水です。

なお、詳細については、

【別表１－１】、【別表１

－２】などを参照してくだ

さい。 

95  排水設備 22 2 6 8 3 ② ｳ d

ここで言う実験系排水と

は、ＲＩを除く一般の実験

系排水のことを指すと考え

てよろしいでしょうか。 

実験系排水は、ＲＩ部分も

含めて１系統です。 

96  排水設備 22 2 6 8 3 ② ｳ d

Ａクラスター排水処理施設

既設中央監視装置の詳細仕

様、現状の監視ポイント数

並びに本体の設置場所を明

示ください。 

入札参加者の事前の申込み

により、大学の契約担当事

務窓口において閲覧（必要

個所の複写等を含む。）で

きるようにします。 

97  衛生器具設備 23 2 6 8 3 ② ｴ c
大便器は、全て洋便器と考

えてよろしいですか。 

お考えのとおりです。 

98  消化設備 23 2 6 8 3 ② ｶ c

総合研究棟Ⅳ系統の連結送

水管の接続ポイントを明示

ください。 

総合研究棟ⅣＢ２階入口付

近（１５０Ａ）を想定して

います。 

99  特殊ガス整備 23 2 6 8 3 ② ｷ a

実験用ガスの配管仕様、ユ

ースポイント数を明示くだ

さい。 

ご質問の前段について、文

教施設建築設備工事特記基

準によるものとし、小径管

の肉厚は特記基準に示すと

おりとします。なお、高純
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度ガスとは純度９９.９９９

％以上の特殊ガスのことを

いい、その他は一般純度ガ

スとなります。 

ご質問の後段については、

【別表１―１】、【別表１

－２】を参照してくださ

い。 

100  特殊ガス整備 23 2 6 8 3 ② ｷ a

回収装置はヘリュウムガス

のみ対象で、窒素ガスには

必要無いと考えてよろしい

でしょうか。 

お考えのとおりです。 

101  特殊配管設備 23 2 6 8 3 ② ｸ a

特殊配管設備とは実験用純

水のみを指すものと考えて

よろしいでしょうか。他の

用途の配管設備があれば、

そのユースポイントを提示

ください。 

【別表１―１】、【別表１

－２】等を参照してくださ

い。なお、詳細について

は、入札説明書等において

提示します。 

102  特殊配管設備 23 2 6 8 3 ② ｸ a

「実験用純水は適宜供給す

る」とありますが、具体的

な供給箇所とその仕様、配

管材料等を指示ください。 

【別表１―１】、【別表１

－２】等を参照してくださ

い。なお、詳細について

は、入札説明書等において

提示します。 

103  
冷却水循環設

備 
23 2 6 8 3 ② ｹ a

「実験用冷却水は適宜供給

する」とありますが、具体

的供給箇所と温度、必要流

量、使用圧力を提示くださ

い。 

【別表１―１】、【別表１

－２】等を参照してくださ

い。なお、詳細について

は、入札説明書等において

提示します。 

104  
冷却水循環設

備 
23 2 6 8 3 ② ｹ b

「冷却水方式は個別にコン

トロールできる方式」とあ

りますが、ＯＮ－ＯＦＦ制

御を示すと考えてよろしい

でしょうか。 

冷却水方式は、【別表２】

などを参照のうえ、入札参

加者の提案によるものとし

ますが、各研究室、各実験

室単位で完結するコンパク

トな方式とします。例え

ば、実験機器１台又は複数

台に空冷チラー及びクッシ

ョンタンクを組み合わせる

など、個別にコントロール

ができる方式を想定してい

ます。 

105  
冷却水循環設

備 
23 2 6 8 3 ② ｹ b

「実験機器の背圧」とあり

ますが、その実験機器の仕

様を提示ください。 

【別表２】等を参照してく

ださい。 

106  空調設備 23 2 6 8 3 ② ｺ a

「空調システムは、・・・

ＣＯ２排出量削減に積極的

に取り組み、ライフサイク

入札説明書等（特に要求水

準書）の規定によるものと

し、これ以外の条件につい
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ルコストの縮減を考慮した

適設計を行うものとす

る。特に機器の効率は 大

能力時の効率だけでなく部

分負荷での効率も考慮して

設計し、・・・」とありま

すが、 大能力時の効率に

加え、部分負荷効率の面

で、特にその能力を発揮す

ることが期待できる電動機

駆動方式の高効率ヒートポ

ンプ機器の採用が 適であ

ると理解いたしますが、よ

ろしいでしょうか。 

ては、部屋の利用形態等を

勘案し、 適な機器を選定

するものとします。 

107  空調設備 24 2 6 8 3 ② ｺ d

なお、ＢＭＳは各室のエネ

ルギー使用量（給水量、都

市ガス量、空調用エネルギ

ー使用量等）並びにコスト

が算出でき、それを研究室

単位で集計する機能を持つ

こと。」とありますが、研

究室単位の空調用エネルギ

ー使用量は全体の空調用エ

ネルギー使用量を研究室ご

との運転時間で各研究室に

按分することで対応するこ

とは可能でしょうか？ 

研究室単位の空調用エネル

ギー使用量は、全体空調用

エネルギー使用量からの按

分による算出で構わないで

すが、按分の方法は運転時

間だけでなく、冷媒ガス流

量などから空調の使用状況

をより正確に反映して按分

できるシステムとしてくだ

さい。具体的には、入札参

加者の提案によるものとし

ます。 

108  空調設備 24 2 6 8 3 ② ｺ d

ＢＭＳ用パソコンはＣクラ

スタ防災センターに設置す

るものと考えてよろしいで

しょうか。 

お考えのとおりです。 

109  空調設備 24 2 6 8 3 ② ｺ f

各実験用機械及び器具から

発生する機器発熱量を明示

ください。 

【別表１―２】、【別表

２】等より、機器の発熱量

を見込んでください。 

110  空調設備 24 2 6 8 3 ② ｺ h

「ガスモニターが設置可能

な」とありますが、ガスモ

ニターは別途と考えてよろ

しいでしょうか。 

「ガスモニターが設置可能

なサンプリング配管を設け

ること（【資料７】を参

照）。」を「排気ダクトに

はサンプリング配管を設

け、ガスモニターを設置す

ること（【資料７】を参

照）。」に変更します。な

お、詳細については、入札

説明書等において提示しま

す。 

111  換気設備 24 2 6 8 3 ② ｻ b
空調換気扇とは全熱交換機

と考えてよろしいでしょう

お考えのとおりです。 



 (１９)
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か。 

112  換気設備 24 2 6 8 3 ② ｻ e

「スクラバー等の排ガス除

去装置を適宜設置」とあり

ますが、その具体的内容を

指示ください。 

【別表１―１】、【別表１

－２】、【別表２】等を参

照してください。なお、詳

細については、入札説明書

等において提示します。 

113  総合研究棟Ⅲ 25 2 6 9 1  

外構計画に際して、Ｃクラ

スター内の外周道路や擁壁

の位置、及び敷地内各ポイ

ントのレベル（高低差）に

ついての情報を提示願いま

す。 

入札説明書等において提示

します。 

114  総合研究棟Ⅲ 25 2 6 9 1 ① 

「計画予定地範囲」と記載

されていますが、資料１－

１事業計画位置図の「本工

事用地」を示すと考えてよ

ろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 

115  総合研究棟Ⅲ 25 2 6 9 1 ② 

「敷地の高低差を吸収する

緑地」とは、段状あるいは

斜面状等の緑地を意味する

のでしょうか。 

お考えのとおりですが、詳

細については、事業者の提

案によるものとします。 

116  駐車場 25 2 6 9 4 ① 

駐車場スペースの「一部屋

上を利用した一体的な計

画」について、資料５の

「３．ゾーニングからの展

開」ではａ棟部分が駐車場

となっていますが、資料３

－１の２階平面図でａ棟屋

上は「屋上植栽」とありま

す。ａ棟屋上は駐車場には

使用せず、北側擁壁の上部

敷地に駐車場を整備すると

の理解でよろしいですか。 

ａ棟屋上を駐車場として使

用する予定です。なお、詳

細については、入札説明書

等において提示します。 

117  植栽 25 2 6 9 7 ② 

緑地に自動潅水システムが

必要な箇所があればご教示

願えないでしょうか。 

自動潅水システムは、潅水

が必要な周辺緑地及び屋上

緑化部分に設置するものと

し、詳細については、事業

者の提案によるものとしま

す。 

118  
既存環境の保

護 
27 2 8 2 5 ③ 

水枯れ等近隣への影響に関

して、これまでの施設整備

における資料がありました

ら開示願います。 

特段の資料はありません。 

119  法令等の遵守 30 3 2 6   

法令等の順守ということ

で、有資格者の選任が事業

者に義務付けられています

関連法令等で問題がない限

り、本施設の防火管理者は

大学側より選任します。た



 (２０)
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が、防火管理者の選任も事

業者でしょうか。年間維持

管理費用上限枠から鑑み

て、維持管理要員の常駐は

難しいと思料しますので、

防火管理者の選任は大学側

として頂けないでしょう

か。 

だし、附帯事業部分につい

てはこの限りではありませ

ん。 

120  費用の負担 30 3 2 7   

維持管理費相当額が年間４

０百万円とありますが、当

該金額を算出された根拠を

ご教授下さい。 

ここでの維持管理費相当額

には、事業者の一般管理費

等を含まないものとし、詳

細については、入札説明書

等で提示します。 

121  費用の負担 30 3 2 7   

大学側が事業者に支払うサ

ービス対価の上限枠が４０

百万円とありますが、当該

規模（２７，８６０㎡）と

施設の特性（研修施設）か

ら鑑みて設備の要求スペッ

クも相当程度ですので、非

常に厳しい予算と思料しま

す。当該４０百万円という

予算上限枠は、大学側がＳ

ＰＣに支払う上限という理

解でよろしいでしょうか。

また業務要求水準には、例

えば日常清掃の要求頻度は

週２回とありますが、「床

面に埃のない状態やゴミ箱

や灰皿等はすべて空の状

態」にという要求がなされ

ており、建物保守管理業務

や設備管理業務では、事業

期間中所要の性能を保つこ

ととあり、修繕を要する場

合は事業者で行うとありま

す。この予算枠では到底要

求水準の確保は困難であ

り、一方で 低限の仕様内

容では、事業者としては

「モニタリング」で減点減

額される懸念が残ります。

予算枠の再考についてご検

討願えないでしょうか。 

まず、ここでの維持管理費

相当額には、事業者の一般

管理費等を含まないものと

し、詳細については、入札

説明書等で提示します。 

つぎに、「要求水準」など

と「要求仕様」とにおいて

は、原則として「要求仕

様」を優先するものとし、

「要求仕様」と競合する

「要求水準」などの記述を

修正・変更します。 

また、「モニタリング」に

おいても、上記について十

分配慮し、業務の完了時点

に達成できていれば良いも

のを意図した表記としま

す。 

122  費用の負担 30 3 2 7   

「維持管理に対応する年間

の費用は、４０百万円（消

費税を含まない）以内とす

る。」と記載されています

ご理解のとおりです。ここ

での維持管理費相当額に

は、事業者の一般管理費等

を含まないものとし、詳細
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が、維持管理相当に対応す

る業務は、事業者の維持管

理・運営に係わる業務範囲

で記載されている建物保守

管理業務、建築設備保守管

理業務、外構施設保守管理

業務、清掃業務、警備業務

及びレンタルラボ部分の運

営業務のみが該当するとの

理解でよろしいでしょう

か。 

については、入札説明書等

で提示します。 

123  費用の負担 30 3 2 7   

「維持管理費相当に対応す

る年間の費用は、４０百万

円以内」とありますが、維

持管理費相当には選定事業

者の運営費や保険料は含ま

れないと解してよいでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。ここ

での維持管理費相当額に

は、事業者の一般管理費等

を含まないものとし、詳細

については、入札説明書等

で提示します。 

124  費用の負担 30 3 2 7   

「維持管理費相当に対応す

る年間の費用は、４０百万

円以内」とありますが、参

考値との理解でよいでしょ

うか。類似案件と比較して

も、達成困難な金額です。 

提示の金額は参考値ではな

く、上限値です。なお、こ

こでの維持管理費相当額に

は、事業者の一般管理費等

を含まないものとし、詳細

については、入札説明書等

で提示します。 

125  費用の負担 30 3 2 7   

維持管理費相当に対応する

年間の費用は。４０百万円

以内とすると記載されてい

ますが、維持管理費相当に

はＳＰＣの管理費用等は含

まず、建物の維持管理費の

みという理解でよろしいで

しょうか。 

ご理解のとおりです。ここ

での維持管理費相当額に

は、事業者の一般管理費等

を含まないものとし、詳細

については、入札説明書等

で提示します。 

126  費用の負担 30 3 2 7   

付保すべき保険費用につい

ては、サービス購入費のう

ち維持管理費相当に対応す

る年間の費用４０百万円以

内に含まれないと考えてよ

ろしいでしょうか。 

業務を担当する企業が加入

する、維持管理業務に直接

関係する第三者賠償保険等

は含まれますが、事業者が

加入する火災保険等の一般

的な保険は含まれません。

ここでの維持管理費相当額

には、事業者の一般管理費

等を含まないものとし、詳

細については、入札説明書

等で提示します。 

127  用語の定義 30 3 2 8 2  

消耗品（蛍光灯、トイレッ

トペーパー）については適

宜、大学から支給するとあ

ご質問にある「手洗い石

鹸、ゴミ袋、汚物入れ、シ

ャワー室のボディソープ、
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りますが、他の消耗品につ

いてはどのようにお考えで

しょうか。（手洗い石鹸、

ゴミ袋、汚物入れ、シャワ

ー室のボディソープ、シャ

ンプー類等） 

シャンプー類等」について

も、「トイレットペーパ

ー」と同類（衛生消耗品）

のものとし、大学の負担と

します。 

128  用語の定義 30 3 2 8 2  

「消耗品（蛍光灯、トイレ

ットペーパー）については

適宜、大学から支給する」

とありますが、空調機フィ

ルター等、維持管理業務に

含まれる消耗品は全て支給

されるという理解でよろし

いでしょうか。 

消耗品（蛍光灯、トイレッ

トペーパー（質問番号１２

７の回答を参照してくださ

い。））以外の、本事業で

整備・設置した設備機器の

フィルター等消耗品につい

ては、事業者が負担するも

のとします。 

129  業務の実施 30 3 3 2 2  

建物保守管理業務・建築設

備保守管理業務・外構施設

保守管理業務の点検・保守

・修繕・更新に係る事業者

の責任範囲は、事業者が作

成する年間業務計画書に記

載した内容によると考えて

よろしいでしょうか。 

維持管理業務における事業

者の責任範囲は、入札説明

書等（特に要求水準書）の

規定及び事業者の提案内容

を満たしている必要があり

ます。 

130  要求仕様 31 3 3 4   

建築基準法１２条に定める

特殊建築物定期調査（１回

／３年）について仕様に記

載がありませんが、不要と

いう理解でよろしいでしょ

うか。（当該調査費用は竣

工１０年を超えると費用が

増大しますので、含めない

という方向でお願いしま

す。） 

ご質問の業務は、本事業の

事業範囲外とします。 

131  要求仕様 31 3 3 4   

建築年次点検（年１回）と

は建築基準法１２条に定め

られる建築設備定期検査

（年１回）を指す、という

理解でよろしいでしょう

か。 

お考えのとおりです。 

132  異常の報告 32 3 4 5   

異常が発見された場合に

は、「速やかに大学の施設

管理担当者に報告する」と

ありますが、施設管理担当

者はＥＭセンター内におら

れる想定でよろしいでしょ

うか。 

大学の施設管理担当者は、

工学研究科事務部担当掛と

なります。 

133  
要求仕様 

（電気・防災
33 3 4 6 2  

受変電設備定期精密点検に

おいて、仮設発電機を設置

入札説明書等で提示しま

す。 
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設備） するとのことですが（ｐ１

８）、施設全体について一

切停電することなく精密点

検を行う必要があるという

ことでしょうか。 

134  
要求仕様（環

境衛生） 
33 3 4 6 9  

簡易振動測定（１回／年）

の内容を具体的にお示しく

ださい。また、根拠となる

法律もご教示願います。 

当該業務を削除します。 

135  
要求仕様（環

境衛生） 
33 3 4 6 10  

簡易騒音自主測定（１回／

年）の内容を具体的にお示

しください。 

当該業務を削除します。 

136  
要求仕様（環

境衛生） 
33 3 4 6 11  

実験排水用ＰＨ計校正（６

回／年）の内容を具体的に

お示しください。また、根

拠となる法律もご教示願い

ます。 

ＰＨ電極への汚れ付着等に

よる感度低下防止のための

電極清掃や標準液による調

整等とし、詳細はメーカー

の点検仕様によるものとし

ます。 

137  
要求仕様 

（作業・その

他） 

33 3 4 6   

ドラフトチャンバーの記載

がありませんが、当該設備

についても定期メンテナン

スは不要という理解でよろ

しいでしょうか。当該定期

メンテナンスを行う場合、

台数が３８台と相当多いこ

と、研究室内設備というこ

と、４０百万円という委託

費では厳しいことから、こ

れも定期メンテナンスの対

象外という理解でよろしい

でしょうか。また、湿式ス

クラバー中和槽清掃につい

ても、研究室内設備であ

り、定期メンテナンスの対

象外としていただけないで

しょうか。 

ドラフトチャンバーの定期

メンテナンスについても、

本事業の対象とします。な

お、詳細については、入札

説明書等において提示しま

す。 

138  
要求仕様 

（作業・その

他） 

33 3 4 6   

ドラフトチャンバーは使用

方法等により、故障や修理

が発生する場合もありま

す。当該故障や修理につい

ても事業者の負担となるの

でしょうか。実験機器類は

研究者の方のみが使用され

るため、当該機器類の故障

や修理については大学側の

負担という理解でよろしい

でしょうか。 

ドラフトチャンバーの故障

修理についても、本事業の

対象とします。なお、詳細

については、入札説明書等

において提示します。 
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139  
要求仕様 

（作業・その

他） 

33 3 4 6   

中和槽の清掃と、活性炭Ｃ

Ｒ，ＨＥＰＡフィルターの

取替が適宜とありますが、

これでは年に何回交換を要

するのか不明です。ＨＥＰ

Ａフィルター等は高価な材

料ですので、「適宜／年」

と記載されている項目につ

き具体的な回数でお示し下

さい。 

１回／４年の交換を想定し

ています。 

140  要求水準 35 3 6 3   

ゴミの搬出は、貴大学が別

途塵芥処理業者と契約する

という理解でよろしいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。 

141  日常清掃 35 3 6 4   

清掃作業は大学の業務に支

障のない時間帯に行うこと

とありますが、具体的な時

間をお示しください。 

別途に時間を指定（始業時

前）する場所（講義室等）

を除き、原則として、本学

職員の勤務時間内（８:３０

～１７:１５）に実施するも

のとします。  

142  日常清掃 35 3 6 4 2 ① 

教官室及び実験室のゴミ箱

のゴミ回収は、貴大学にて

実施されるという理解でよ

ろしいでしょうか。 

ゴミ箱のゴミ回収は、日常

清掃の対象部分とし、教官

室及び実験室は含みませ

ん。 

143  日常清掃 35 3 6 4 2 ① 

始業前までに内容物がすべ

て空の状態になっており、

汚れが付着していない状態

にすると記載されています

が、３７ページ（８）１）

に共用部の清掃（２回／

週）とあるため、清掃する

週２回の翌日の始業前に、

空で汚れが付着してない状

態にするという理解か、あ

るいはゴミ箱等は毎日回収

するという理解のどちらで

しょうか。 

別途に時間を指定（始業時

前）する場所についての

み、週２回の始業時前に、

空で汚れが付着していない

状態にするものとします。 

他の部分については、週２

回の本学職員の勤務時間内

で実施するものとします。 

なお、質問番号１２１の回

答についても参照してくだ

さい。 

144  日常清掃 35 3 6 4 2 ① 

始業開始前までには内容物

がすべて空の状態になって

おり、汚れが付着していな

い状態にするとあります

が、日常清掃は週２回の要

求水準で、且つ委託費上限

からしても回数増は厳しい

状況です。当該要求水準に

ついてはどのような理解を

すればよろしいでしょう

別途に時間を指定（始業時

前）する場所についての

み、週２回の始業時前に、

空で汚れが付着していない

状態にするものとします。 

他の部分については、週２

回の本学職員の勤務時間内

で実施するものとします。 

なお、質問番号１２１の回

答についても参照してくだ
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か。 さい。 

145  日常清掃 35 3 6 4 2 ② 

ごみ箱、汚物容器、塵芥入

れ、灰皿等は大学で用意す

るとありますが、どこに、

どの程度の大きさのもの

を、何個程度設置されるお

つもりですか。余りに数が

多かったり、容器が大きい

と収集に相当程度の時間を

要します。また、分別収集

は徹底して頂けるのでしょ

うか。 

大きさ及び設置個数は、工

学研究科（桂）の既存の施

設と同程度です。なお、詳

細については、入札説明書

等で提示します。 

また、分別収集は徹底して

実施しています。 

146  日常清掃 35 3 6 4 3  

トイレ、更衣室、シャワー

室のシャンプー類の消耗品

類はどちらの負担ですか。

また①～⑤までの要求水準

がありますが、毎日清掃が

不可能なので、当該要求水

準を満たせない可能性もあ

ります。その場合、モニタ

リングにて減額の対象にな

るのでしょうか。 

ご質問の前段について、ご

質問の「衛生消耗品」につ

いては、「トイレットペー

パー」と同類のものとし、

大学の負担とします。 

ご質問の後段について、質

問番号１２１の回答につい

ても参照してください。 

147  外構清掃 36 3 6 6 5 ① 

ごみは、所定の場所に収集

し、集積するとあります

が、廃棄物の処理業務自体

は事業対象外という理解で

よろしいでしょうか。ま

た、館内からごみ集積場ま

での搬出は事業者でしょう

が、各階の随所にフロアの

ごみ集積場所を設けること

はできませんでしょうか。 

ご質問の前段について、廃

棄物の処理（構外への搬出

廃棄）自体は、本事業の事

業範囲外です。 

ご質問の後段について、各

階にゴミ一時集積場を設置

するものとします。 

148  要求水準 37 3 7 3   

別表１－１には各諸室にお

いて夜間の利用がある記載

ですが、２４時間警備員を

常駐しない場合、当該諸室

の機械警備のセット・解錠

は貴大学の職員もしくは学

生が実施されるとの理解で

よろしいでしょうか。その

場合、全学生に入館カード

を配布するのでしょうか。

また、紛失した場合の再発

行手数料等は、当該学生よ

り受領するという理解でよ

ろしいのでしょうか。 

また、そもそも研究施設と

警備業務における機械警備

は、外部から本施設に侵入

されるおそれのある箇所を

対象とし、具体的な設置箇

所、設置方法等について

は、入札参加者の提案によ

るものとします。 



 (２６)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

いうことで殆どの日で２４

時間どなたかが館内にいら

っしゃる状況と思料します

が、当該状況では各専有部

分は別として、共用部分は

機械警備のセットが不可能

ではないでしょうか。ま

た、別紙１－１の各専有諸

室の入退室方法を見ると、

特に指定のない諸室が見受

けられますが、これら諸室

の施錠方法と機械警備方法

はどのようにお考えでしょ

うか。 

149  要求水準 37 3 7 3   

警備員の常駐の必要はない

との記載ですが、日中につ

いても警備員の配置は必要

ないという理解でよろしい

でしょうか。 

お考えのとおりです。 

150  要求水準 37 3 7 3   

別表１－１に記載されてい

る諸室以外の専有部分の機

械警備は貴大学にて実施さ

れるのでしょうか。その場

合、機械警備会社は共用部

分と同一の会社で行ってい

ただけるのでしょうか。 

警備業務における機械警備

は、外部から本施設に侵入

されるおそれのある箇所を

対象とし、具体的な設置箇

所、設置方法等について

は、入札参加者の提案によ

るものとします。 

151  要求水準 37 3 7 3   

カードによる入退館管理以

外にパッシブセンサー等の

防犯設備は不要という理解

でよろしいでしょうか。 

警備業務における機械警備

は、外部から本施設に侵入

されるおそれのある箇所を

対象とし、具体的な設置箇

所、設置方法等について

は、入札参加者の提案によ

るものとします。 

152  設置の目的 38 3 8 1   

レンタルラボ部分の運営費

用については、維持管理費

相当に対応する年間の費用

４０百万円以内には含まれ

ないと考えてよろしいでし

ょうか。 

お考えのとおりです。な

お、詳細については、入札

説明書等において提示しま

す。 

153  
レンタルラボ

部分の概要 
38 3 8 2 2  

グロス面積とネット面積は

それぞれ何を指されている

のか違いをご教授下さい。 

ここでのグロス面積とは共

用面積の持分を含む面積

を、ネット面積とは入居者

に貸し出す実面積を示しま

す。なお、詳細について

は、入札説明書等において

提示します。 

154  入居期間 38 3 8 3 1 ② 現段階でレンタルラボの入 学内では、プロジェクト対



 (２７)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

居予定者もしくは需要はあ

るのでしょうか。 

応スペース等について慢性

的な不足が生じており、常

に需要はあるものと考えて

います。 

155  その他の経費 38 3 8 3 1 ④ 

レンタルラボの賃料、共益

費、光熱水費、電話代、通

信費の料金設定は、事業者

にて決定できるという理解

でよろしいでしょうか。 

ご質問の、光熱水費、電話

代、通信費等については、

入居者が実費を負担するも

のとします。賃料、共益費

等については、事業者が定

めるものとします。なお、

詳細については、入札説明

書等において提示します。 

156  
レンタルラボ

部分の空室リ

スクの分担 

39 3 8 4 2  

選定事業者が十分な手段等

によりとありますが、具体

的な例等があればご教示願

えないでしょうか。 

十分な手段の具体的な方策

については、事業者の提案

によるものとします。ま

た、十分な手段であるかど

うかは、社会通念によりも

のとし、個別具体的事項に

ついては、大学と事業者が

協議をして大学が判断する

ものとする予定です。 

157  その他 39 3 9 1   

専門的な立場から各種の支

援と記載されていますが、

具体的に想定されている内

容があれば、ご教示願えな

いでしょうか。 

入札参加者の提案によるも

のとします。 

158  その他 39 3 9 2   

ＬＣＣ低減のための専門的

な各種支援や、５，１０年

目には調査、検討を行って

報告書を提出とあります

が、年間４０百万円の上限

委託費があり、技術スタッ

フが長時間常駐できない状

況では、効果的且つ有効な

提案は非常に厳しいものが

あると思料しますので、要

求水準から除外されるよう

再考をいただけないでしょ

うか。 

限られた費用ではあります

が、本施設の維持管理業務

の担当者として、大学に提

言をしていただけること

は、多々あると考えていま

す。 

159  
附帯事業に関

する要求水準 
40 4     

附帯事業の収支が悪化して

赤字になっても、サービス

を供給し続けていれば債務

不履行にはならないと考え

てよろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。ま

た、可能な限り事業者の経

営が成り立つ方向での条件

を検討中です。なお、詳細

については、入札説明書等

（特に事業契約書（案））

において提示します。 

160  附帯事業に関 40 4     本事業での自販機設置の権 カフェテリア部分について



 (２８)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

する要求水準 利は事業者にあると解して

よろしいでしょうか。ま

た、自販機と附帯事業は利

益相反の関係にありますの

で、Ｃクラスター内の自動

販売機を大学側で増設しな

いこととしていただけます

でしょうか。 

は、事業者に自販機設置の

権利があると理解していま

すが、その他の部分につい

ては、利用者の求めに応じ

て大学側で設置することも

あり得ます。その場合に

は、事業者に事前の相談を

差しあげますが、協議が整

わない場合にあっては、大

学の判断で、大学側が独自

に自販機を設置こともあり

ます。 

161  設置の目的 40 4 1 1   

カフェテリアで提供する飲

食物については、事業者の

提案によるものとしてよろ

しいでしょうか。 

お考えのとおりです。ま

た、可能な限り事業者の経

営が成り立つ方向での条件

を検討中です。なお、詳細

については、入札説明書等

において提示します。 

162  設置の目的 40 4 1 1   

カフェテリアでは「物販」

は必須ではないという理解

でよろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。ま

た、可能な限り事業者の経

営が成り立つ方向での条件

を検討中です。なお、詳細

については、入札説明書等

において提示します。 

163  設置の目的 40 4 1 1   

カフェテリアの独立採算運

営は難航することが予想さ

れますので、必須を外して

いただけないでしょうか。 

必須とします。また、可能

な限り事業者の経営が成り

立つ方向での条件を検討中

です。なお、詳細について

は、入札説明書等において

提示します。 

164  設置の目的 40 4 1 1   

私共はカフェテリアの経営

が苦しいことを予想してお

ります。隣接する購買とは

競合が予想されますので、

購買では飲食物を扱わない

よう制限していただけない

でしょうか。 

現段階では、ご質問のよう

な制限を付加する予定はあ

りません。 

165  設置の目的 40 4 1 1   

カフェテリアに隣接する購

買での取り扱い品目をご提

示願います。 

現段階では、文具類、軽食

（パン、弁当等）、飲物、

書籍等を予定しています。 

166  設置の目的 40 4 1 1   

「ネット面積約１１０㎡

（ グ ロ ス 面 積 約 １ ５ ５

㎡）」とありますが、「ネ

ット」「グロス」の定義を

お示しください。 

ここでのグロス面積とは共

用面積の持分を含む面積

を、ネット面積とは入居者

に貸し出す実面積を示しま

す。なお、詳細について

は、入札説明書等において

提示します。 



 (２９)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

167  
福利構成部分

（カフェテリ

ア）の概要 

40 4 1 2   

カフェテリアの席数は提案

によると考えてよろしいで

しょうか。 

お考えのとおりです。ま

た、可能な限り事業者の経

営が成り立つ方向での条件

を検討中です。なお、詳細

については、入札説明書等

において提示します。 

168  事業内容等 40 4 1 4 1  

「事業内容は、福利厚生

（軽食・物販等）のサービ

ス提供であること」とあり

ますが、地球環境保護を考

慮し、現地での窒素酸化物

・硫黄酸化物を排出を防止

するとの観点から、燃焼を

伴わない機器（たとえばＩ

Ｈヒーターなど）の採用が

適であると理解いたしま

すが、よろしいでしょう

か。 

入札説明書等（特に要求水

準書）の規定によるものと

し、これ以外の条件につい

ては、部屋の利用形態等を

勘案し、 適な機器を選定

するものとします。 

169  事業内容等 40 4 1 4 1  

営業時間帯等は選定事業者

の提案によるものとすると

ありますが、当該提案に対

する評価基準はいつの時点

で発表して頂けるのでしょ

うか。また、営業方法（無

人、有人）等についてのご

指定はありますでしょう

か。 

低限度のコア時間帯を設

定する予定です。また、可

能な限り事業者の経営が成

り立つ方向での条件を検討

中です。詳細については、

入札説明書等において提示

します。 

170  事業期間等 40 4 1 4 2  

「営業時間帯等は選定事業

者の選定による」と記載さ

れていますが、貴学の条件

はないとの理解でよろしい

でしょうか。 

低限度のコア時間帯を設

定する予定です。また、可

能な限り事業者の経営が成

り立つ方向での条件を検討

中です。なお、詳細につい

ては、入札説明書等におい

て提示します。 

171  事業期間等 40 4 1 4 2  

事業期間等としての内容記

載がありますが、赤字が連

続して事業そのものが継続

できない状況となった場合

でも、撤退は認められない

のでしょうか。認められな

いとしたら、独立採算事業

においてそのような条件を

付加することに法的な問題

はないのでしょうか。 

入札説明書等（特に事業契

約書（案））において提示

します。また、可能な限り

事業者の経営が成り立つ方

向での条件を検討中です。 

172  事業期間等 40 4 1 4 2  

「大学の承諾を条件に事業

内容を変更することができ

る。ただし・・・・・上記

事業契約の完了時までで

す。 



 (３０)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

２）の条件を満たしている

必要がある。」とあります

が「上記２）」とはどこの

部分を指しているのでしょ

うか。 

173  費用等 40 4 1 4 3  

附帯事業に係るすべての費

用については、入札説明書

に記載するとありますが、

賃料が必要なのでしょう

か。必要とした場合、その

公表も同時期という理解で

よろしいでしょうか。また

その場合、大学側は厨房や

内装、空調を始め、テーブ

ル・椅子、食器、調理器具

等の動産も含めてＢＴＯ部

分で準備頂けるのでしょう

か。 

本施設で行う附帯事業につ

いては、賃料が必要となり

ます。また、標準的な内装

・設備（物販程度・給排水

空調を含む。）については

大学の負担としますが、ご

質問にあるような、飲食店

舗としての特種内装（装飾

内装）・設備（厨房機器、

展示ケース、装飾照明等）

・造作（間仕切り、カウン

ター等）・家具（机、い

す、ソファなど）・什器備

品（レジ、食器、看板等）

等については、事業者の負

担とします。なお、詳細に

ついては、入札説明書等に

おいて提示します。 

174  費用等 40 4 1 4 3  

事業期間終了後、営業を続

ける場合も終了する場合

も、その時点での現状有姿

で附帯事業施設（什器・備

品等の可動物を除く）を大

学様へ無償譲渡するものと

考えてよろしいでしょう

か。 

入札説明書等（特に事業契

約書（案））において提示

します。 

175  費用等 40 4 1 4 3  

事業者の負担する費用の中

には、貴学に支払う賃料は

ないとの理解でよろしいで

しょうか。 

本施設で行う附帯事業につ

いては、賃料が必要となり

ます。なお、詳細について

は、入札説明書等（特に事

業契約書（案））において

提示します。 

176  費用等 40 4 1 4 3  

「附帯事業に係るすべての

費用（支出：維持管理費、

運営費等）」とあります

が、賃料は不要、水光熱費

は大学負担と考えてよろし

いでしょうか。 

本施設で行う附帯事業につ

いては、賃料、光熱水費が

が必要となります。 

177  費用等 40 4 1 4 3  

本施設で行う附帯事業に係

るすべての費用（支出：維

持管理費、運営費等）と記

載されていますが、施設整

本施設で行う附帯事業につ

いては、標準的な内装・設

備（物販程度・給排水空調

を含む。）については大学



 (３１)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

備費はサービス対価として

支払われ、維持管理運営の

み独立採算という理解でよ

ろしいでしょうか。 

の負担としますが、飲食店

舗としての特種内装（装飾

内装）・設備（厨房機器、

展示ケース、装飾照明等）

・造作（間仕切り、カウン

ター等）・家具（机、い

す、ソファなど）・什器備

品（レジ、食器、看板等）

等については、事業者の負

担とします。なお、詳細に

ついては、入札説明書等に

おいて提示します。 

178  

附帯事業施設

で行う付帯事

業（提案・独

立採算事業と

する） 

40 4 2    

本施設内のカフェテリアお

よび購買と同種業態の軽食

・物販等の附帯事業（提

案）は、互いに競合し事業

性から考え両立するのは困

難と思われます。附帯事業

（提案）を提案しない場合

は定性的評価点に大きく影

響するでしょうか。定性的

評価に閉める附帯事業（提

案）の割合をご教示くださ

い。入札公告（７月下旬）

から参加表明（９月上旬）

までの期間が少ないため至

急検討する必要があります

ので早い時期のご回答を期

待しております。 

入札説明書等において提示

します。 

179  

附帯事業施設

で行う付帯事

業（提案・独

立採算事業と

する） 

40 4 2    

附帯事業で物販を行う場

合、たばこ・酒類の販売を

行ってもよろしいでしょう

か。 

酒類の販売については認め

ますが、たばこの販売につ

いては検討中です。 

180  

附帯事業施設

で行う付帯事

業（提案・独

立採算事業と

する） 

40 4 2    

東側外周道路（現在通行止

め）は、いつ開通されるで

しょうか。 

当該外周道路は市道である

ため、京都市との協議が必

要となります。今後、事業

の進捗にあわせて、市当局

等をはじめとする関係者と

協議を重ねていく予定で

す。 

181  

附帯事業施設

で行う付帯事

業（提案・独

立採算事業と

する） 

40 4 2    

附帯事業施設で行う附帯事

業の「提案」とは、運営業

務の内容（営業内容）につ

いての提案と解すればよい

のか、または、附帯事業施

設そのものの設置を行うか

附帯事業施設そのものを設

置するかしないかも含め

て、入札参加者の提案によ

るものとします。 



 (３２)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

否かを含めた提案と理解し

てもよろしいのでしょう

か。 

182  事業期間等 40 4 1 4 2  

「大学の承諾を条件に事業

内容を変更することができ

る。ただし・・・・・上記

２）の条件を満たしている

必要がある。」とあります

が「上記２）」とはどこの

部分を指しているのでしょ

うか。 

事業契約の完了時までで

す。 

183  
附帯事業施設

部分の概要 
41 4 2 2   

本施設とは別棟でＣクラス

ター南側に整備、グロス面

積約１００㎡と記載されて

いますが、整備可能な範囲

（場所）、詳細面積が決ま

っているのであれば、ご教

示願いないでしょうか。 

入札説明書等において提示

します。 

184  
附帯事業施設

部分の概要 
41 4 2 2   

附帯事業施設（提案）の設

置場所について「本施設と

は別棟でＣクラスター南側

に整備」とありますが、附

帯事業者専用の車輌出入口

を設けてもよろしいでしょ

うか。 

車輌出入口を設けることは

可能ですが、附帯事業の専

用とするかどうかについて

は、入札参加者の提案によ

り、大学が判断します。 

185  
附帯事業施設

部分の概要 
41 4 2 2   

Ｃクラスターの既存駐車場

を、附帯事業（提案）施設

用に使用してもよろしいで

しょうか。 

使用しても構いませんが、

使用する台数分だけ、別

途、事業者が、駐車スペー

スを整備する必要がありま

す。 

186  
附帯事業施設

部分の概要 
41 4 2 2 2  

経営上来客用の駐車場が必

要になると思われます。来

客用の駐車場を設けてもよ

ろしいでしょうか。 

駐車場を設置しても構いま

せんが、大学の既設駐車場

や、大学が要求する駐車場

とは別に、事業者が独自に

整備する必要があります。 

187  
附帯事業施設

部分の概要 
41 4 2 2 2  

「グロス面積約１００㎡」

とありますが、借地面積１

００㎡以上を確保してもよ

ろしいでしょうか。 

施設のグロス面積は約１０

０㎡としますが、借地面積

については１００㎡を超え

ても良いものとします。た

だし、その場合であって

も、常識的な範囲とし、１

００㎡を大幅に越えること

はできないものとします。 

188  費用等 41 4 2 4 3  

事業期間終了後、営業を続

ける場合も終了する場合

も、その時点での現状有姿

入札説明書等（特に事業契

約書（案））において提示

します。 



 (３３)

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 質 問 回 答 

で附帯事業施設を大学様へ

無償譲渡するものと考えて

よろしいでしょうか。 

189  費用等 41 4 2 4 3  

「附帯事業に係るすべての

費用（支出：施設整備費、

維持管理費、運営費等）」

とありますが、借地代・水

光熱費は大学負担と考えて

よろしいでしょうか。 

借地料及び光熱水費も、事

業者の負担となります。 

 

＜要求水準書（案）別表＞ 
 

番号 質問項目 別表
番号 

●●
枚目 

上中
下段 

- - - - - - 質 問 回 答 

190 共用部床仕上 1-1     

別表１－１に記載されてい

ない共用部仕上（床・壁・

天井）については、事業者

の提案によるものとしてよ

ろしいでしょうか。 

入札説明書等において提示

します。 

191 室内環境条件 1-1 
凡

例 
    

Ｅ１９の高度空調のみ湿度

の許容範囲が示されており

ません。湿度の許容範囲を

ご教示願えないでしょう

か。 

Ｅ１９の湿度条件は、相対

湿度５０±１０％を目途と

してください。なお、詳細

については、入札説明書等

において提示します。 

192 換気 1-1 
1

他 
    

換気の要否が示されていま

すが凡例には方式・個別等

が示されることになってお

ります。換気の風量・方式

等をご教示願えないでしょ

うか。 

【別表１－２】などにおい

て特記がない限り、各室の

人員、機器の発熱量、用途

などを考慮して、換気風量

・方式を設定してくださ

い。 

193 換気 1-1 
1

他 
    

実験機器等で個別の局所排

気を要するものはないと考

えてよいでしょうか。 

【別表１－２】を参照して

ください。 

194 実験盤 1-1 
1

他 
    

凡例に実験用分電盤までを

標準装備とするとあります

が表１－１に示される主幹

ブレーカーまでを本工事と

考えてよろしいでしょう

か。 

お考えのとおりです。ただ

し、【別表１－１】は部屋

全体の主幹容量を示すもの

であり、実験用分電盤は主

幹及び分岐回路についても

実装することとしており、

複数必要な場合があること

に留意してください。 

195 機械室床仕上 1-1 9 中    

床仕上に「Ｈ」とあります

が、凡例には記載がみあた

りません。どのような仕上

げと想定すればよろしいで

しょうか。 

Ｈ：塗床としてください。 



 (３４)

番号 質問項目 別表
番号 

●●
枚目 

上中
下段 - - - - - - 質 問 回 答 

196 購買について 1-1 14 上    

「カフェテリア」に隣接す

る「購買」は京都大学生活

協同組合様が運営されるの

でしょうか。 

現段階では未定です。 

197 購買について 1-1 14 上    

購買スペースとカフェテリ

アスペースを合わせて事業

者が行う独立採算事業とし

て提案してもよろしいでし

ょうか。 

ご質問のような提案は不可

とします。 

198 
附帯事業（必

須）の施設整

備費 

1-1 14 上    

「カフェテリア」の床・壁

・天井仕上および給排水設

備、厨房設備については大

学負担という理解でよろし

いでしょうか。 

本施設で行う附帯事業につ

いては、標準的な内装・設

備（物販程度・給排水空調

を含む。）については大学

の負担としますが、飲食店

舗としての特種内装（装飾

内装）・設備（厨房機器、

展示ケース、装飾照明等）

・造作（間仕切り、カウン

ター等）・家具（机、い

す、ソファなど）・什器備

品（レジ、食器、看板等）

等については、事業者の負

担とします。なお、詳細に

ついては、入札説明書等に

おいて提示します。 

199 カフェテリア 1-1 54 下    

カフェテリアの営業時間が

１０：００～１９：００と

記載されていますが、営業

時間は提案により変更可能

という理解でよろしいでし

ょうか。 

低限度のコア時間帯を設

定する予定です。また、可

能な限り事業者の経営が成

り立つ方向での条件を検討

中です。詳細については、

入札説明書等において提示

します。 

200 購買 1-1 54 下    

購買部はＢＴＯ部分内で貴

学が誘致されると理解して

いますが、購買部として入

居するテナントが確定して

いるのであれば、ご教示願

えないでしょうか。 

現段階では未定です。 

201 特殊条件 1-2     

騒音、振動を発する装置を

設置する室の場合、騒音・

振動源の機械の仕様と隣室

に対してどのくらい低減さ

せればよいかをお示しいた

だけますでしょうか。 

【別表１－１】の「(b)建築

関係」によるものとしま

す。 

202 集中監視室 1-2 1 上    
「各種警報はｅ－ｍａｉｌ

で発信できるようにするこ

ＲＩ施設責任者（大学の教

官等）への配信を想定して



 (３５)

番号 質問項目 別表
番号 

●●
枚目 

上中
下段 - - - - - - 質 問 回 答 

と」とありますが、Ｃクラ

スターの防災センター、Ａ

クラスターのＥＭセンター

以外に発報先を想定される

のであればお示しいただけ

ますでしょうか。 

います。 

203 危険物取扱所 1-2 2 中    

危険物取扱所の室がありま

すが危険物の種類と容量を

ご教示願えないでしょう

か。 

入札説明書等において提示

します。 

204 
高性能フィル

タ 
1-2 10 下    

排気系に高性能フィルタを

設置とありますが比色法Ｎ

ＢＳ９０％のフィルタと考

えてよろしいでしょうか。 

入札説明書等において提示

します。 

205 
遮蔽コンクリ

ート壁の厚さ 
1-2 14 下    

「密封線源貯蔵室は、遮蔽

に十分な厚さのコンクリー

ト壁で囲む」と記載されて

いますが、コンクリート壁

の厚さをお教え下さい。 

関連法令等を遵守した厚さ

としてください。 

206 ガスボンベ庫 1-2 16 下    

専用ガス庫７ｍ３のガスボ

ンベ合計１２個を屋外ガス

庫に設置するとの記述があ

りますがＢ３Ｆのボンベ室

を示すものと考えてよろし

いでしょうか。 

ａ－Ｂ２－１－１、１－

２、１－３、１－４室専用

のボンベ庫です。なお、詳

細については、入札説明書

等において提示します。 

207 
フィルタ 

（クラス１０

００００） 

1-2 18 下    

吸気口にクラス１００００

０のフィルタを設置とあり

ますがクラス１０００００

のクリーンルームで一般的

に使用されるＨＥＰＡフィ

ルタと考えてよいろしいで

しょうか。 

入札説明書等において提示

します。 

208 冷却水 1-2 19 上    

冷却水について温度・圧力

・流量・水質についての注

記等詳細についてご教示願

えないでしょうか。 

入札説明書等において提示

します。 

209 

各エリアの特

殊条件光工学

分野実験室天

井吊りフック 

1-2 20 上    

ｂ棟Ｂ２階光工学実験室Ｂ

の特殊条件において、天井

吊りフック（２ｋｇ／箇

所）２箇所とありますが、

非常に小さい値と思われま

すが、２ｔ／箇所と読み替

えるべきでしょうか。 

天井吊りフック（２ｋｇ／

箇所）２箇所とします。 

210 
各エリアの特

殊条件光工学

分野実験室天

1-2 20 下    

ｂ棟Ｂ２階光工学実験室Ｃ

の特殊条件において、天井

吊りフック（２ｋｇ／箇

天井吊りフック（２ｋｇ／

箇所）２箇所とします。 



 (３６)

番号 質問項目 別表
番号 

●●
枚目 

上中
下段 - - - - - - 質 問 回 答 

井吊りフック 所）２箇所とありますが、

非常に小さい値と思われま

すが、２ｔ／箇所と読み替

えるべきでしょうか。 

211 
各エリアの給

湯設備 
1-2 21 

中 

･ 

下 

   

各エリアにおける給湯設備

は、電気温水器の指定があ

るものは勿論の事、「家庭

用給湯器程度（手洗い、実

験試料洗浄、・・・）」と

のみ記載され、特段の給湯

方式の指定が無いエリアに

ついても、電気温水器の採

用が可能であると理解いた

しますが、よろしいでしょ

うか。 

入札説明書等（特に要求水

準書）の規定によるものと

し、これ以外の条件につい

ては、部屋の利用形態等を

勘案し、 適な機器を選定

するものとします。 

212 制振床床振動 1-2 28 15    

「制振床床振動２μｍ（１

～５Ｈｚ）以下」と記載さ

れていますが、外力は一人

歩行と考えてよろしいでし

ょうか。 

試験機等で発生する振動も

考慮してください。 

213 
インターホン

・内部監視カ

メラ 

1-2 35 上    

ｃ－Ｂ２－４のクリーンル

ームにインターホン・内部

監視カメラがありますが詳

細についてご教示願えない

でしょうか。 

入札説明書等において提示

します。 

214 機器発熱 1-2 37 上    

実験室の空調にあたり機器

の内部負荷が明示されてい

る室とされていない室があ

ります。各室の空調設計用

の機器発熱量をご教示願え

ないでしょうか。 

機器の発熱量は、【別表１

－２】、【別表２】を参照

のうえ設定してください。 

215 特殊ガス 1-2 38 下    

特殊ガスについてか局所方

式とする・中央方式とする

かについてご教示願えない

でしょうか。 

入札参加者の提案によるも

のとします。 

216 
附帯事業の営

業時間 
1-2 54     

要求水準書（案）本文４０

ページと４１ページでは

「営業時間帯等は選定事業

者の提案による」とありま

すが、別表１－２ではカフ

ェテリアは「１０：００～

１９：００の間」購買は

「８：００～２２：００の

間」とあります。営業時間

は曜日によっても異なると

思いますので、「選定事業

低限度のコア時間帯を設

定する予定です。また、可

能な限り事業者の経営が成

り立つ方向での条件を検討

中です。詳細については、

入札説明書等において訂正

して提示します。 



 (３７)

番号 質問項目 別表
番号 

●●
枚目 

上中
下段 - - - - - - 質 問 回 答 

者の提案による」と考えて

よろしいでしょうか。 

217 特殊条件 1-2 63 中    

ｄ－Ｂ１－１８機械系の研

究室の半分に準ずるの意味

が取れません。ご教示願え

ないでしょうか。 

入札説明書等において訂正

して提示します。 

218 １００Ｖ電源 1-2 63 中    

ｄ－Ｂ１－２０ １００Ｖ

電源は現状の３倍の電流容

量とありますが具体的な数

値について詳細をご教示願

えないでしょうか。 

入札説明書等において訂正

して提示します。 

219 
フィルタ、電

気瞬間湯沸器 
1-2 72 下    

ｃ－１－２４エアフィルタ

の仕様および電気瞬間湯沸

し器の容量をご教示願えな

いでしょうか。 

ご質問の前段（フィルタの

仕様）について、入札説明

書等において訂正して提示

します。 

ご質問の後段（電気瞬間湯

沸器の容量）について、入

札説明書等において提示し

ます。 

220 
遠隔講義シス

テム 
1-2 94 25    

桂情報ネットワークＷＧの

作成仕様による遠隔講義シ

ステムと記載されています

が、詳細等についてご教示

願えないでしょうか。 

入札説明書等において提示

します。 

221 
カフェテリア

の備品等 
2 86     

要求水準書（案）本文４０

ページと４１ページでは

「営業時間帯等は選定事業

者の提案による」とありま

すが、別表１－２ではカフ

ェテリアは「１０：００～

１９：００の間」購買は

「８：００～２２：００の

間」とあります。記載され

た営業時間は月～金のみ必

須としてよろしいでしょう

か。 

低限度のコア時間帯を設

定する予定です。また、可

能な限り事業者の経営が成

り立つ方向での条件を検討

中です。詳細については、

入札説明書等において訂正

して提示します。 

 

＜要求水準書（案）資料＞ 
 

番号 質問項目 資料
番号 

●●
枚目 

上中
下段 

- - - - - - 質 問 回 答 

222 共同溝 1-1 2     

インフラ取合図においてヘ

リウム回収配管は共同溝の

中にあり、かつ共同溝の中

を配管延長できるものと考

えてよろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 



 (３８)

番号 質問項目 資料
番号 

●●
枚目 

上中
下段 - - - - - - 質 問 回 答 

223 共同溝 1-1 2     

図示されている共同溝は現

状あるものと考えてよろし

いでしょうか。 

お考えのとおりです。 

224 外構 1-1 2     

インフラ取合図においてＣ

クラスター敷地からＥＭセ

ンターまでは共同溝等で配

管ルートが確保されている

ものと考えてよいでしょう

か。 

お考えのとおりです。 

225 外構 1-1 

3,

7,

9 

    

雨水、汚水、実験排水計画

図は現況の図面と考えてよ

ろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 

226 
平面図におけ

る柱位置 
3-1 

各

階 
    

ｃ棟西側建物については、

上下階で柱位置が異なる箇

所が見受けられます。Ｂ１

階の講義室を除き、他の階

・室について、この柱位置

を設定された理由が搬出入

動線や設置予定の実験機器

によるものであれば理由を

お示しいただけないでしょ

うか。 

地下実験エリアの機器配置

を優先して計画するものと

します。 

227 
平面図におけ

る柱位置 
3-1 B2     

ａ棟Ｂ２階の環境熱流体工

学分野、熱材料力学分野、

流体物理学分野共同実験室

においては、南北方向の柱

間が７，２００＋１０，８

００となっていますが、上

層階の８，８００＋９，２

００と揃えると支障が出る

ような機器類を設置される

ということでしょうか 

地下実験エリアの機器配置

を優先して計画するものと

します。 

228 
Ｂ３階からの

スロープ 
3-1 3 下    

Ｂ２階平面図において、Ｂ

３階からのスロープがＢ２

階レベルのサービスヤード

とどのように繋がるのか、

南側の既存擁壁との位置関

係、及び、東側外周道路と

の接続関係を含めてご教示

ください。 

当該スロープは、Ｂ３階の

みへ接続するものであり、

Ｂ２階には接続しません。 

229 平均地盤高さ 4 1 
共

通 
   

既整備建物の地盤高さが、

資料と現状が異なるように

思われますが、総合研究棟

Ⅲに関しては資料通りの地

盤設定でよいと考えてよろ

しいでしょうか。 

入札説明書等において提示

します。 
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＜要求水準書(案)その他＞ 
 

番号 質問項目 - - - - - - - - - 質 問 回 答 

230 在籍者数      

実施方針の参考資料「京都

大学桂キャンパス各クラス

ター在籍者数」の「学生」

には院生以外の学部生は含

まれているでしょうか。含

まれていない場合は、桂に

在籍する学部生の人数をク

ラスター別・男女別にご教

示願えませんか。 

学部生は含まれていませ

ん。桂キャンパスは、工学

研究科の教職員・大学院生

が在籍しています。 
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京都大学（桂）総合研究棟Ⅲ（物理系）等施設整備事業 要求水準書(案)に関する意見 

＜要求水準書（案）本文＞ 
 

番号 意見項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 意 見 

1 空調設備 23 2 6 8 3 ② ｺ a

ＣＯ２排出量削減に積極的に取り組み、・・・」とありま

すが、ＣＯ２排出量削減の評価手法にはいろいろあり、

「環境報告ガイドライン～持続可能な社会をめざして～２

００７年版（平成１９年６月環境省）」Ｐ７８（ⅲ）にお

いても、「・・・温室効果ガスの排出削減のための個別対

策の導入による削減効果を評価する方法については、対策

の種類によってさまざまな考え方がありますが、個々の対

策の実態に即した合理的な方法により評価する必要があり

ます。例えば、・・・対策によって削減効果が見込まれる

期間に影響を受ける電源が想定できる場合には当該電源の

排出係数を電気の削減量に乗じて算定する方法等がありま

す。」と記されております。よって、個別対策により影響

を受ける電源があらかじめ想定される場合には、その電源

の排出係数によりＣＯ２増減量を算出する方がより実態に

即していると考えます。事業者提案を評価をされる場合に

何卒ご配慮願います。 

2 空調設備 23 2 6 8 3 ② ｺ a

ライフサイクルコストの縮減を考慮した 適設計を行うも

のとする。・・・」とありますが、エネルギーコストのラ

イフサイクルコスト算出に関する事業者間の公平な競争を

担保するためにはライフサイクルコストの算出方法につい

てあらかじめ指定するべきではないでしょうか？特に、電

力料金を算出する場合、電力デマンドへの影響度合いを正

確に評価できるように基本料金単価を指定することが重要

だと考えますので、ご検討のほど何卒よろしくお願いいた

します。 

3 費用の負担 30 3 2 7   

維持管理費相当に対応する年間の費用が４０百万円とあり

ますが、業務内容から判断して非常に厳しいと思料します

ので増額を希望いたします。また仮に、今回民間事業者に

て提出された質問・意見等により当該金額を撤回される場

合でも、新たな金額の提示がなければ、一旦発表された数

字の記憶が残りますので、増額した具体的な金額を公表し

ていただきたく存じます。 

4 費用の負担 30 3 2 7   

維持管理費相当の内訳が不明ですが、ＳＰＣの 低限の管

理費（会計士等への外注費用）が数百万円以上かかること

から、ＳＰＣ管理費が含まれているのであれば、適切な維

持管理、ＳＰＣ管理ができない恐れがあるため、ＳＰＣ管

理費は含まないことが適切と考えます。 

5 
レンタルラボ

部分の空室リ

スクの分担 

39 3 8 4 1  

レンタルラボ部分の空室リスクは、原則として、選定事業

者が負担するとありますが、貴学の教育研究に資する部分

であり、民間事業者が十分な手段等により募集をしたとし

ても、貴学の趣旨に合致せず、リスク分のみ割高になる可

能性もあるため、貴学が８０％ではなく、全て空室リスク

負担していただき、よりよいサービスを図るべく民間事業
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番号 意見項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a ⅰ 意 見 

者が空室以外の部分で運営支援をする方式に変更していた

だくのが適切と考えます。 

6 設置の目的 40 4 1 1   
独立採算事業としてカフェテリアを運営することは困難だ

と思われますので必須を外していただけないでしょうか。 

7 費用等 40 4 1 4 3  

資料３－２面積表（Ｂ１階平面図）から、購買はＢＴＯ部

分で貴学がテナントを誘致されるものと理解しております

が、隣接するカフェテリアについても福利厚生として類似

される施設と考えられるため、民間の独立採算ではなく、

貴学が一括して誘致していただくことが適切かと考えま

す。 

8 
附帯事業施設

部分の概要 
41 4 2 2   

附帯事業施設を整備すると、隣接する本施設内で行う附帯

事業及び購買と競合することになり、Ｂクラスターの福利

・保健管理棟も含めて、各施設にとって弊害が生まれる可

能性が高いので、必須ではなく提案施設としても事業範囲

から除いていただくのが適切かと考えます。 

 

＜要求水準書（案）別表＞ 
 

番号 意見項目 別表
番号 

●●
枚目 

上中
下段 

- - - - - - 意 見 

9 電気温水器 1-2 
75

他 
上    

家庭用電気湯沸器程度・電気温水器とありますが家庭用の

電気温水器は風呂・シャワー対応のため１００Ｌ～３００

Ｌを貯湯するものが多く、洗面台程度には過大と考えま

す。１０～２０Ｌ程度のオフィス用が適切と考えます。 

 


