
記　号

Ｇ

Ｗ

　工事用電力引き込み位置（構外より）

　本工事用地

内　　容

Ｅ

Ｅ

Ｗ

Ｅ

Ｇ

Ｇ

Ｗ

・ネットフェンス（H=1.5）

・仮囲い（H=2.0　万能板）

工事終了時にこの範囲の

　済みである。

・クラスターＣの仮囲いについては、先行工事にて設置

を撤去すること

仮囲い（H=2.0）

特記事項

　交通整理員位置（工事期間中２名常駐）

　工事用水引き込み位置　（構外より）

　工事用ゲート　２箇所

至　国道９号線

　仮囲い（H=2.0）

付近見取り図

（外構整備範囲）

kikaku

kikaku
資料１　事業計画位置図



至 国道９号線

土中：都市ガス300A

既存集中検針設備設置場所
電話回線供給場所
・総合研究棟Ⅳ B2F
　通信機器室

総合研究棟Ⅳ B2F　機械室
上水用受水槽（既設）44m3×２基
井水用受水槽（既設）32.5m3×２基

ヘリウム回収配管 80A
窒素ガス配管
取合位置
・共同構内

情報通信設備(LAN)供給場所
・総合研究・管理棟　1F
　情報基盤センター

総合研究・管理棟
B1F　機械室

福利・保健管理棟
既存集中検針設備設置場所
・総合研究・管理棟 B1F
　スタッフルーム

給水管(上水)125A
給水管(井水)100A
屋内消火栓　 65A
取合位置
・共同構内

土中：都市ガス150A

福利・保健管理棟
電話回線供給場所
・総合研究・管理棟 1F
　通信機器室

・既存中央監視設備設置場所
　Ｅ・Ｍセンター 2F
・高圧電力供給場所
　Ｅ・Ｍセンター 1F

kikaku
資料１　インフラ取合図



kikaku
資料１ クラスターC　計画配置図



kikaku
資料１ クラスターＣ　既存雨水排水管図



kikaku
資料１ クラスターＣ　既存雨水排水管図



kikaku
資料１ クラスターＣ　既存汚水排水管図



kikaku
資料１ クラスターＣ　既存汚水排水管図



kikaku
資料１ クラスターＣ　既存実験排水管図



kikaku
資料１ クラスターＣ　既存実験排水管図



kikaku
資料１ クラスターＣ　外構取合図



kikaku
資料１ クラスターＣ　既存構造物　　　　　　　（総合事務室平面図）



kikaku
資料１ クラスターＣ　既存構造物　　 　　（既設テールアルメ擁壁）



kikaku
資料１ クラスターＣ　大階段詳細図



kikaku
資料１ クラスターＣ　外構計画平面図



kikaku
資料１ クラスターC　現況地盤図



総合研究棟Ⅳ　B2階平面図

kikaku
資料１ 総合研究棟Ⅳ　平面図１



kikaku
資料１ 総合研究棟Ⅳ　平面図２
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kikaku
総合研究棟Ⅴとの接続位置

kikaku
総合研究棟Ⅴとの接続位置



kikaku
資料１ 総合研究棟Ⅳ　平面図３　
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kikaku
総合研究棟Ⅴとの接続位置



kikaku
資料１ 総合研究棟Ⅳ　平面図４



kikaku
資料１ 総合研究棟Ⅳ　立面・断面図



kikaku
資料１ グレートコート　詳細図１



kikaku
資料１ クラスターC　全体工程表１



kikaku
資料１ クラスターC　全体工程表２



kikaku
資料１ クラスターＢ　周辺状況図



kikaku
資料１ クラスターＢ　周辺状況図　　　（サンクンガーデン取合図１）



kikaku
資料１ クラスターＢ　周辺状況図　　　（サンクンガーデン取合図２）



kikaku
資料１ クラスターＢ　周辺状況図　　 （サンクンガーデン詳細図１）



kikaku
資料１ クラスターＢ　周辺状況図　　　（サンクンガーデン詳細図２）



kikaku
資料１ クラスターＢ　既存実験排水管図



kikaku
資料１ クラスターＢ　既存実験排水管図



kikaku
資料１ 植栽計画図


	04†D”‚Š¿†@‡R†@Ł½ŒÊ’}†EŒÊ’ÏŁ\.pdf
	Sheet1
	ŒÊ’Ï.pdf
	Sheet1


	06†D”‚Š¿†@‡T†@‘ZŒ¯’àŒ¾−Ö„W”‚Š¿.pdf
	…N…›…X…^†[‡b…C…††[…W’}.pdf
	鳥瞰イメージ図





